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RÉSUMÉ 
Pour améliorer la précision des études de l'impact de la foudre sur la génération 
éolienne des réseaux électriques, il est nécessaire de développer des outils de 
simulation plus rapides, précis et d'utiliser des modèles de plus en plus sophistiqués. 
L'objectif du travail exposé dans ce rapport est consacré à l'étude et la modélisation 
des systèmes de mise à la terre des installations éoliennes soumis à des transitoires de 
foudre. 
Nous identifions et caractérisons tout d'abord les différents paramètres qui influencent 
le comportement des systèmes de mise à la terre, en particulier lorsqu'ils diffusent un 
courant de la foudre. Pour ce faire, un modèle électromagnétique issu de la théorie des 
antennes permet de représenter le comportement d'un système de mise à la terre dans 
le domaine fréquentiel. 
Il permet de simuler à la fois les phénomènes électromagnétiques conduits et rayonnés. 
Sa mise en œuvre nécessite l'écriture de l'équation intégrale du champ électrique 
(EFIE). La formulation simplifiée est résolue par la méthode des moments. 
Les modèles développés dans ce projet servent à étudier des phénomènes transitoires 
de réseau de mise à la terre des éoliens sur une large gamme de hautes fréquences pour 
des problèmes de la décharge électrique sur les installations éoliennes. Des solutions 
concrètes pour une meilleure appréhension des mises à la terre des éoliennes en 
minimisant les dommages causés par la foudre sont proposées. 
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ABSTRACT 
To improve the accuracy of studies on the impact of lightning on the wind power grid 
generation, it is necessary to develop faster and more accurate simulation tools and to 
use more sophisticated models. 
A direct lightning strike can cause damage to wind farms which are usually located in 
rocky and mountainous areas where the wind potential is high. These areas remain 
among the preferred targets of lightning strike which can discharge high current 
because oftheir geographical position. The work presented in this report is devoted to 
the study and modeling of the grounding systems of wind turbines subjected to 
lightning transients. 
W e first identify and characterize the different parameters that influence the behavior 
of grounding systems, especially when these systems are diffusing the current of a 
lightning. To do so, a model based on the antenna's theory is developed in the 
frequency domain. This model makes possible the simulation of both conducted and 
radiated electromagnetic phenomena. The formulation is based on the electric field 
integral equations (EPIE). The simplified equation is solved by using the method of 
moments. 
The models developed in this project are used to study transient phenomena over a 
wide range ofhigh frequencies to counter problems of electric discharge on wind farms. 
Concrete solutions for a better understanding of the grounding of wind turbines to 
minimize the damages caused by lightning are also proposed. 
XlV 
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1.1. Contexte de l'étude 
Avec la crise pétrolière de 2008 et celle énergétique mondiale qui sévit, il est important 
de préconiser d'abord et avant tout, l'économie d'énergie par l'efficacité énergétique 
et la consommation responsable. De plus, en raison de la raréfaction des combustibles 
fossiles, et conformément au plan d'action dont se sont dotés le Québec et le Canada 
afin de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre d'ici les années futures, il est 
crucial de réduire la consommation de combustibles fossiles [1]. Ces raisons amènent 
les décideurs et chercheurs à envisager de plus en plus, l'utilisation des techniques de 
production d'énergie électrique issues des sources renouvelables comme l'eau, le 
soleil, le vent, la biomasse, etc. 
Les sources d'énergies renouvelables sont abondantes et économiques. Elles 
représentent une option attrayante pour une électrification durable. Les sources 
d'énergies renouvelables sont souvent considérées comme des sources importantes 
d'énergie d'appoint. 
Parmi ces énergies renouvelables, 1 'énergie éolienne demeure celle qm a une 
croissance assez mature et la plus économique après l'hydroélectricité. Mais toutes ces 
énergies font face à un défi majeur : celui de la foudre. 
Les premières recherches relatives à la protection des éoliennes contre la foudre ont été 
entreprises à la fin des années 1970 et au début des années 1980 aux États-Unis [2]. 
Les premiers rapports étaient axés sur la protection contre la foudre d'une éolienne à 
axe vertical. Une conception sensiblement différente de la machine à axe horizontal 
maintenant en utilisation répandue. Au cours des années suivantes, d'autres études ont 
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été menées sur les machines plus similaires aux conceptions modernes. Jusqu'en 1994, 
un certain nombre de documents indiquaient qu'il n'existait aucune trace de foudre sur 
une éolienne et, à ce titre, l'échelle du problème n'était pas connue. 
Plus récemment, des travaux considérables ont été entrepris pour exammer les 
applications à la protection des éoliennes à la suite d'une décharge de la foudre. 
On peut affirmer que les éoliennes sont vulnérables aux dégâts de la foudre. En 
conséquence, il est important que leurs protections soient traitées de façon optimale 
pour qu'elles répondent aux normes de fiabilité, et de sécurité. Les exigences de 
fiabilité des éoliennes deviennent de plus en plus importantes vu que la place qu'occupe 
l'énergie éolienne dans le bilan énergétique global ne cesse de croître. Prenant en 
compte l'emplacement et la taille des éoliennes aujourd'hui, leur protection contre la 
foudre est devenue une question de grande envergure. 
La démarche classique pour estimer 1 'effet de cette onde électromagnétique sur le 
réseau et son environnement est de calculer l'évolution temporelle et fréquentielle de 
plusieurs grandeurs électriques y afférentes. Chaque élément du réseau à étudier est 
représenté par un modèle numérique, basé sur la connaissance de son comportement. 
La validité des résultats obtenus lors d'une étude dépend beaucoup de la rigueur des 
modèles utilisés. Une attention particulière doit être portée à la définition du modèle 
des systèmes de mise à la terre, car ceux-ci jouent un rôle crucial dans la réponse du 
système électrique foudroyé. 
Afin d'étudier ces phénomènes électromagnétiques, de nombreuses études théoriques 
et campagnes expérimentales ont toujours été menées. Cependant, devant le coût de 
certaines expérimentations et la complexité de certains cas, les simulations numériques 
ont pris une place de plus en plus importante lors des dernières décennies. Ainsi, la 
modélisation et l'étude de problèmes complexes sont désormais possible via la 
simulation numérique. 
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1.2. Méthodologie et démarche scientifique 
Dans ce travail, notre intérêt est porté sur la réponse transitoire de mise à la terre d'une 
éolienne excitée par une décharge orageuse (foudre). Ce sujet a déjà fait l'objet de 
plusieurs travaux publiés, consacrés majoritairement à l'analyse de l'augmentation du 
potentiel de la terre ainsi qu'à la variation de l'impédance transitoire. 
Le deuxième chapitre aborde un bref rappel des notions théoriques les plus rencontrées 
dans la littérature. A cet effet, ce chapitre est dédié à la définition de la mise à la terre 
des différents éléments du réseau d'énergie éolienne. Les concepts d'exposition et de 
protection des éoliennes contre la foudre d'un point de vue technique et pratique sont 
mis en avant. Des méthodes d'analyses sont aussi mentionnées ainsi que les paramètres 
qui peuvent influencer le comportement d'un tel système, en particulier la nature du 
sol environnant et des fondations de la structure. 
Le troisième chapitre présentera une méthode qui permet de construire une 
représentation d'un système de mise à la terre dans le domaine fréquentiel. Cette 
méthode s'appuie sur le modèle électromagnétique [3]. On définira donc les bases 
théoriques de ce modèle. 
Le chapitre 4 présente, avec plus de détails, la méthode des moments qui sera utilisée 
dans notre cas pratique. On s'attachera à le valider pour des configurations de mise à 
la terre proches de celles qui équipent le réseau d'énergie électrique des éoliennes. 
Enfin au dernier chapitre, à partir de la représentation fréquentielle d'un système de 
mise à la terre, nous montrerons la modélisation de son comportement temporel, son 
interaction avec le réseau. Cette approche est ensuite employée pour réaliser des études 
de coordination des grilles de poste et de parc d'énergie éolienne. 
1.3. Problématique du sujet 
Notre projet s'inscrit dans la problématique globale de la protection régulière et 
sécuritaire par les systèmes de mise à la terre des installations éoliennes. 
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L'une des questions posées sur ce système est de sav01r comment procéder 
continuellement à la protection du système de mise à la terre pour une production 
d'énergie électrique sans interruption majeure? 
Dans ce travail, notre intérêt est porté sur la modélisation des systèmes de mise à la 
terre des installations électriques éoliennes soumises à des transitoires de foudre. Les 
turbines éoliennes et les pylônes de transport sont sujets à des phénomènes de la foudre 
qui ne cessent de leur causer un problème majeur à cause de leur hauteur et de leur 
position géographique. 
Il est donc essentiel que les systèmes de protection des installations éoliennes soient 
performants et réguliers pour assurer la continuité de la production en énergie 
électrique. 
1.4. Limitation du sujet 
Une fois que la problématique et les objectifs du sujet de recherche ont été définis, il y 
a malheureusement quelques limites qui seraient afférentes à la complexité du système 
sous investigation. 
• notre projet de recherche se développe autour d'une interface sol/air. 
Malheureusement la majorité des sols n'a jamais été homogène. Face à la 
complexité des calculs qui en découleraient, nous nous sommes limités à notre 
hypothèse très conservatrice qui est le sol homogène, pour plus de simplicité; 
• les installations éoliennes sont un ensemble de sous-systèmes qm 
s'interagissent à savoir la fondation, la tour, la machine génératrice. Mais notre 
étude se limite à la fondation qui demeure le seul élément pris en compte. 
1.5. Objectifs du projet 
• modéliser et identifier les paramètres des différents composants du système de 
mise à la terre des éoliens; 
• calculer les différents paramètres des systèmes de mise à la terre : courants, 
tensions et impédances transitoire en fréquentiel comme en temporel; 
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• élaborez à partir du domaine fréquentiel, un modèle décrivant le comportement 
dynamique des systèmes de mise à la terre pour les études de transitoires des 
éoliennes en temporel; 
• enfin, proposer des alternatives pour assurer une bonne continuité optimale du 
système de protection des installations éoliennes. 
CHAPITRE2 
REVUE DE LITTÉRATURE DES SYSTÈMES DE MISE À LA TERRE DES 
INSTALLATIONS ÉOLIENNES 
2.1. Le réseau éolien 
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Les éoliennes sont très souvent installées dans des zones hautes. Leur envergure et 
rotation en font des points d'impacts préférentiels pour la foudre. En cas de coup de 
foudre, l'extrémité de la pâle doit absorber en quelques millisecondes des courants de 
30 à 200 kA [4] ce qui va générer des températures locales pouvant aller jusqu'à 
10000°C. Ce choc électrique et thermique peut détruire la pâle et entraîner l'arrêt de 
l'éolienne. Au-delà de la diminution instantanée de la production d'électricité, le coût 
des réparations est si élevé qu'un système de protection performant devient 
indispensable pour assurer la productivité, la sécurité et réduire les coûts de 
maintenance. 
Nous nous intéresserons dans ce chapitre aux systèmes de mise à la terre du réseau 
électriques des installations éoliennes et nous insisterons sur la nécessité de développer 
un modèle représentant leur comportement pour les études de transitoire de foudre. 
Nous allons tout d'abord préciser ce que désigne l'expression "système de mise à la 
terre". Nous identifierons les paramètres qui peuvent influencer le comportement d'un 
tel système, en particulier la nature du sol environnant, la nature des fondations de la 
structure, et la forme des courants mis en jeu. 
Un bref rappel des origines et des conséquences du phénomène de foudre nous 
permettra ensuite d'aborder la question du comportement des systèmes de mise à la 
terre lorsque le réseau éolien est foudroyé. 
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Nous nous intéresserons finalement au fonctionnement de l'outil que nous utilisons 
classiquement pour les études de transitoires sur le réseau, dans l'optique de le coupler 
à un modèle de systèmes de mise à la terre. 
2.2. Mise à la terre du réseau éolien 
La protection par les systèmes de mise à la terre des installations éoliennes contre la 
foudre et les surtensions revêt une importance particulière dans la mesure où celles-ci, 
en raison de leur complexité, de leur hauteur et de leur position exposée, risquent d'être 
frappées par la foudre. Nous présentons ici ce que nous entendons désigner par 
l'expression, système de mise à la terre. Les configurations classiques de systèmes de 
mise à la terre équipant les réseaux éoliens, qui seront considérées tout au long de ce 
mémoire, seront décrites. On s'intéresse tout d'abord à la nature de leur environnement 
immédiat, c'est-à-dire le sol et les fondations de la structure. 
2.3. Rôle des systèmes de mise à la terre 
Les documents [5] définissent le rôle et les objectifs des systèmes de mise à la terre. 
D'une manière générale, il s'agit de relier les masses à la terre par l'intermédiaire d'un 
ou plusieurs conducteurs afin de permettre aux courants permanents et aux courants de 
défaut de s'y écouler. 
Une bonne mise à la terre doit assurer: 
• la sécurité des personnes à proximité des installations électriques éoliennes, 
notamment dans les zones fréquentées; 
• la protection des équipements (qualité de service) ou des installations de tiers, 
reliés, ou à proximité; 
Le courant à écouler dans le sol peut être de différente nature : 
• un courant à fréquence industrielle (par exemple à la suite d'un court-circuit 
phase - terre); 
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• un courant harmonique~ 
,., un CQurant transïtoire :d\origines diverses (foudr~manœuvre;. eJc-- .) 
U:n système de mise à la terre: peut être eompos.é d'un ou plusieurs sous•systèmes qui 
ne sont pas ntlc'essairement c~onnectes tlïFecte'rnent, mais quî sont mutuelfement 
influenc,és pa!" coupl~ge électromagnétique. On représente ainsi :en ia figure 2-1,_ le cas 
d'un rese;}u eolien. On adm.et que les pylônes et les postes sont suffisamment éloignès 
pour quë l'on puisse çonsi4érer séparément leut mise à ta terré, ChaqQe syst~me d~ 
mise à la terre est telie en un ou plusieurs points de canneKiO'n autéseau électrique. 
_/ _, • _L" 
fi" 
·' ·"- < c 
t / / < ~ • 
J .. 
Figure~ 2-1 : Réseau' éolien ·et mise 3la tene-de: pylllnes et .d'un poste 
Pour des systèmes tle mise à la tefre tle faible· étenwe, comme c"est·Je cas pour les 
m'lônes, on pourra parler de prise c\e terre. On cantc~èrise souvt~nt la capacitè dlune 
mi se à la terre ii ecouler un cour.ant 60 llz par sa <~ -nêsistance rle terre ». n s'agit du 
rappott·entre le ·counmt total inj'ecté Io:oH:t dans l'e système de mfse: à la téFI'e -e.t sa montée 
en potentiel VtiQa, (comme 'n.ov.s le· dètaillerons plu:; .tard, les èlèments c.onnectés du 
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système de mtse à la terre peuvent raisonnablement être considérés comme étant 
équipotentiels à 60Hz) 
2.4. Configuration des systèmes de mises à la terre des éoliennes 
La configuration d'un système de mise à la terre dépend de la nature de la structure 
connectée, de l'environnement, et des performances recherchées. Nous nous 
intéresserons ici aux prises de terre des pylônes d'énergie éolienne et des postes de 
transformation qui composent le réseau. 
Le système de mise à la terre d'une éolienne unique est normalement réalisé en plaçant 
une électrode annulaire autour de la fondation et en la liant à la tour à travers la structure 
de la fondation. Conformément aux normes correspondantes [ 6], le diamètre minimal 
des électrodes de terre incorporées dans le béton est de dizaines de millimètres (acier 
rond plein). Des tiges verticales ou des électrodes en bande sont souvent utilisées avec 
l'électrode en anneau pour obtenir la valeur de résistance 10 0 pour un système de mise 
à la terre individuel d'une turbine. 
L'interconnexion des systèmes de mise à la terre est souvent réalisée entre des éoliennes 
en reliant les systèmes entre eux. Une telle interconnexion forme un système 
d'électrodes de terre étendu occupant une grande surface et fournit une impédance 
beaucoup plus faible. Différents chercheurs [7] ont étudié les systèmes de mise à la 
terre d'éoliennes, y compris l'électrode étendue interconnectée dans des conditions de 
fréquence d'alimentation et de transitoire. 
La référence [7] a effectué des mesures sur site de la résistivité du sol et du système 
d'électrodes de terre prolongées d'un parc éolien en utilisant la méthode de la pente [8]. 
Les valeurs mesurées de résistance à la terre étaient supérieures aux valeurs calculées 
obtenues à l'aide d'un circuit équivalent à paramètre locatif. Cette différence a été 
attribuée au remblayage des tranchées non compactées. Il a également été signalé que 
les conditions de résistivité du sol variaient considérablement d'un site à l'autre. 
Voici en quelques sortes les différents systèmes de mise à la terre des éoliens. 
Figure 2-l : Modèle de système de mise·à la terre de base d'éolienne 
1 ~1 
Poste de 
IT:IIls foM11:~1fuh 1 l 3 
Laisu'u de UÛ$t> 11 L1 
1 e1•re de s eotle~tS 
Figure 2-3 : Parc éolien terre:>tre avec 5 éolietu\es 
lu 
1 1 o~J E€<1 
' 
t• 
Figur e1-4 ~ Illustration du modèle d.e mis-e à la terre d'éoliame 
2.5. Modèle de système de mise à la terre des éoliens 
l'augmentation du nombre de parcs éol iens ~t la taille phystqoe des eoliennes 
1ndiv!duelles ontfo;tement accru la probabilite de foudr e dEs structures de turbin~s , I.1e 
ce f'di t, la protection des ê11es hum-am;., du pan: et du matériel à prolâmité de ce~ 
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structures devient de plus en plus importante. Les éoliennes sont généralement 
construites sur des zones hautes où le potentiel éolien est élevé. Ainsi, le risque de 
foudre est important pour les éoliennes, qui sont par nature des structures élevées. Le 
courant de foudre traverse les pales, le rotor et la tour. Par conséquent, les systèmes de 
mise à la terre devraient être conçus pour les éoliennes afin d'éviter que les composants 
de la turbine et les personnes ne soient endommagés par des tensions dangereuses dues 
aux courants de foudre. Voici les modèles particuliers des figures 2-5 ; 2-6 ; 2-7 qui 
feront l'objet de nos études sur la protection des installations éoliennes [7]. 
Figure 2-5 : Système de mise à la terre de base pour éoliennes 
Figure 2-6 : Système de mise à la terre de l'éolienne avec tour complète 
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Figure 2-7 : Modèle étendu de mise à la terre 
2.6. Cas des grilles sectionnées 
L'une des mesures prises pour réduire l'augmentation du potentiel du réseau de mise à 
la terre consiste à augmenter la surface de la grille. Cela réduira l'impédance de mise à 
la terre du réseau, mais ceci a une limite au-delà laquelle toute augmentation 
supplémentaire de la surface n'entraîne aucune réduction du potentiel. 
Nous considérons ici une grille carrée avec des dimensions comme illustrée à la figure 
2-8. La grille est composée de plusieurs mailles carrées d'espacement s entre 
conducteurs, compris entre 5 et 10 m. Les conducteurs sont construits en cuivre avec 
un rayon de 7 mm. La grille est enterrée à une profondeur de O. 8 rn dans un sol 
homogène dont la résistivité p est comprise entre 10 Q.m et 1000 Q.m, et la permittivité 
relative Er. 
Cette partie [9] propose la surface réelle générale basée sur des formules empiriques 
pour le coefficient d'impulsion et la surface effective de grilles de mise à la terre. Ceux-
ci ont été dérivés de simulations numériques sur un grand nombre de cas de test pour 
les paramètres de la plage d'intérêt des cas pratiques (c'est-à-dire la résistivité du sol 
variant de 10 Q à 1000 Qm, le côté de la grille carrée allant de 5-100 rn, et la séparation 
des conducteurs qui varie de 5-10 m. Ensuite, la position de l'injection de courant: au 
centre ou au coin de la grille, et l'impulsion du courant de foudre allant du début jusqu'à 





Figure 2-8 : Grille carrée choisie pour les calculs 
La référence [1 0] définit la zone effective comme la limite de la zone de la grille de 
mise à la terre autour du point d'alimentation qui est efficace pour contrôler l'impédance 
d'impulsion. 
Suivant la définition de Thapar, nous déterminons la surface effective de la grille qui 
est représentée par l'aire efficace aeff. Pour cette raison, nous examinerons les zones 
effectives de la grille sous des formes illustrées sur la figure 2-9. 
Potnt d11Jummation central Point d'illumirtation au c.oin 
a:::.60m s=60m 
...... e.f 
Jflf Dai! ·coup subsequent 
•• •1 •• •• 
Premier €oup 
e.H ~on 
Figure '2-9 : Grille sectionnée 
2-.7. Formules empiriques 
De nouvelles formules .empiriques simples pour raire efficac-e: ae!f et le coeffloi ent 
d'impulsionA [9] sont dé.duites à partir des résultats de <~intulatiotls. Oh a : 
(2.1) 
• K=l au milieu de la grille ; 




Coté de la grille carrée 
Résistivité du sol 
Impulsion du courant 
De zéro à son pic 
a 
A = -- si a~ aeff 
aeff 







Domaine de validité 
5-100 
10 à 1000 
0.2-10 
L'impédance d'impulsion peut être déterminée à partir de (2.1) à (2.3) pour une 
résistance de mise à la terre basse fréquence connue où : 
Z=AXR (2.4) 
Une comparaison des valeurs de A pour différents conducteurs d'espacement suggère 
de légers effets sur la plage considérée de valeurs des~ 5-10 m. De même, des données 
issues des simulations suggèrent une influence négligeable de la profondeur de la grille 
sur la plage de 0,5 à 1 m. On sait également que les rayons des conducteurs n'ont pas 
assez d'effet sur A. Tous ces effets sont négligés dans les relations de (2.1) et (2.3). 
2.8. Mise à la terre des postes 
La mise à la terre des postes de transformation est cruciale, tout d'abord parce qu'ils 
constituent chacun, un point clé du réseau sur lequel les incidents doivent rester 
exceptionnels et ensuite, parce qu'ils sont munis d'équipements onéreux et fréquentés 
par des opérateurs dont il faut assurer la sécurité. Une mise à la terre de poste classique 
est constituée d'une grille dont les dimensions approchent la centaine de mètres et dont 
le maillage est resserré autour des installations [11]. 
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De nombreux éléments du poste sont connectés à la grille de mise à la terre (portiques, 
transformateurs, bâtiments ... ). Cette configuration de type 'grille' permet de limiter 
les tensions de pas (liées au gradient de potentiel au sol) en maîtrisant la décroissance 
de potentiel autour de la structure (en 60Hz) et d'obtenir une valeur de résistance de 
terre R6oHz inférieure à 10 Q. [ 11] 
2.9. Environnement : sol et fondation 
Le comportement d'un système de mise à la terre dépend beaucoup des caractéristiques 
électriques de son environnement immédiat, c'est-à-dire du sol et des fondations. 
2.9.1. Nature des sols 
La nature des sols est très variée. Pour connaître précisément de façon locale, la 
topologie d'un terrain et la nature des différentes couches, on effectue des forages. Les 
données de forages ne sont valides que très localement (la nature du sol dépend 
beaucoup de la position géographique) et sont en pratique difficilement exploitables 
dans le domaine qui nous intéresse (il existe de nombreux types de sol et les 
caractéristiques électriques correspondantes ne sont pas évidentes à déterminer). De 
plus, pour des raisons financières, il n'est pas raisonnable d'envisager de réaliser un 
forage avant chaque installation ou réhabilitation d'un ouvrage. Pour le 
dimensionnement d'un système de mise à la terre, on se contente donc en pratique de 
mesurer localement les paramètres électriques du sol. 
2.9.2. Caractéristiques électriques des sols 
Comme pour tout milieu conducteur, le comportement électrique du sol est caractérisé 
par les trois grandeurs suivantes: 
• la résistivité; 
• la permittivité; 
• la perméabilité. 
17 
a. La résistivité 
Le sol est composé de plusieurs matériaux dont la proportion va avoir une influence 
sur chacune de ces grandeurs (notamment 1 'eau, dont la proportion varie en fonction 
du temps). La conduction dans le sol est principalement de type électrolytique. La 
résistivité électrique du sol, noté p, dépend de la densité de porteurs libres (ions) et est 
donc très étroitement liée à la pression, la température et plus que tout, au degré 
d'humidité. En général, plus le sol est humide et mieux il conduira l'électricité [12]. 
Plusieurs méthodes sont utilisées pour déterminer la résistivité d'un terrain. Notons 
qu'il existe également des méthodes de mesures indirectes, qui passent, par la mesure 
de la résistivité thermique du sol (les mesures de résistivité thermique des sols sont 
courantes en génie civil) [13]. 
Le tableau 2-2 [14] récapitule les valeurs de résistivité mesurées pour les principaux 
sols. On retiendra que p est compris entre 10 Q.m et 10000 Q.m. 
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Tableau 2-2: Récapitulatif des valeurs de résistivité mesurées 
Nature du terrain Résistivité (Q.m) 
Terrain marécageux Quelques unités à 30 
Limon 20 à 100 
Humus 10 à 150 
Tourbe humide 5 à 100 
Argile plastique 10 à 70 
Marnes et argiles compactes 100 à 200 
Marnes du jurassique 30 à40 
Sable argileux 50 à 500 
Sable siliceux 200 à 3000 
Sol pierreux nu 1500 à 3000 
Sol pierreux recouvert de gazon 300 à 500 
Calcaires tendres 100 à 300 
Calcaires compacts 1000 à 5000 
Calcaires fissurés 500 à 1000 
Schistes 50 à 300 
Micaschistes 800 à 5000 
Granite et grès suivant altération 1500 à 10000 
Granite et grès très altérés 100 à 600 
Béton humide 50 à 100 
Béton sec 2000 à 10000 
b. La permittivité 
La permittivité d'un matériau, notées caractérise son comportement diélectrique. Elle 
est fonction de la permittivité propre des différents composants du sol et de leur 
proportion. Dans la nature, le liquide polarisé le plus répandu est l'eau, dont la 
permittivité relative à 60 Hz est d'environ 80, contre env1ron 5 pour le quartz, 
constituant majeur des sols sableux. Comme c'est le cas pour la résistivité, la 
permittivité apparente d'un sol poreux est donc largement influencée par son taux 
d'humidité [15]. Pour les agronomes, la mesure de la permittivité apparente est même 
un excellent moyen de sondage non destructif du taux d'humidité des sols [16]. 
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On dispose de plusieurs méthodes pour mesurer la permittivité apparente du sol, parmi 
lesquelles les deux plus utilisées sont [17]: 
• la méthode TDR (Time Domain Reflectometry): On mesure la vitesse de 1 'onde 
électromagnétique dans le sol pour en déduire la permittivité du milieu; 
• la méthode SCIP (Surface Capacitance Insertion Probe): Deux plaques 
parallèles sont plongées dans le milieu. La capacité C du condensateur ainsi 
créée est mesurée et permet d'estimer la permittivité du milieu à partir de la 
relation: 
C =Er X g X Eo (2.5) 
Avec g une constante qui dépend de la géométrie de l'installation, Sr la permittivité 
relative du milieu, et So la permittivité du vide. On retiendra que Sr est généralement 
comprise entre 5 (sol sec) et 30 (sol humide) (ces valeurs ont été obtenues pour des 
fréquences voisines de 60 Hz) [ 18]. 
c. La perméabilité 
On considère que le sol est constitué de matériaux amagnétiques (ce qui se vérifie 
toujours en pratique, sauf dans le cas de quelques roches riches en oxyde de fer comme 
la magnétite). Sa perméabilité relative Il est donc égale à 1 et nous ne considérerons 
plus ce paramètre dans la suite. 
2.10. Le comportement diélectrique des fondations 
La tenue mécanique des ouvrages (pylônes, postes, etc .. ) est assurée par des fondations 
en béton armé (béton dans lequel sont noyées des armatures en acier). Une question 
récurrente est la contribution des fondations dans la mise à la terre des structures. Les 
parties métalliques noyées dans le béton participent-elles à l'écoulement du courant 
dans la terre ou sont-elles isolées par le béton? 
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Comme pour le sol, la conduction électrique dans le béton est principalement de type 
électrolytique. Pour de grandes densités de courant, il peut y avoir apparition 
d'étincelles et d'arcs électriques, mais ces cas de non linéarité ne seront pas abordés 
ici. Nous considérons en effet que les ouvrages sont dimensionnés de telle manière que 
ces phénomènes n'apparaissent que très rarement, car s'il en était autrement, ils 
compromettraient gravement la tenue mécanique de l'ensemble [19]. 
Le béton est naturellement bon conducteur, en comparaison avec la majorité des sols 
naturels. Il est en effet hygroscopique (tend à s'imprégner d'eau) et son contenu 
électrolytique est riche. Les documents [20] notent que dans la majorité des sols, la 
résistivité du béton est approximativement la même, ou est inférieure, à celle du sol 
environnant. 
2.11. Le phénomène de foudre 
Les documents [ 4] présentent un état de 1 'art sur les caractéristiques et mécanismes du 
phénomène de foudre. Ces connaissances sont basées sur des observations et mesures 
de coups de foudre naturels ou déclenchés. Les structures éoliennes sont souvent 
placées en hauteur, endroits où ils sont malheureusement plus exposés à la foudre 
comme le montre la figure 2-10. Un facteur important de la puissance d'une éolienne 
est la hauteur de la tour. Puisque la vitesse du vent augmente avec l'altitude, elle 
augmente jusqu'à la hauteur de la tour. Ce qui entraine une augmentation de la quantité 
d'électricité produite par celle-ci. Par exemple, en élevant un générateur de 10 
kW d'une hauteur de tour de 60 pieds à une tour de 100 pieds pourrait produire 25% 
plus de puissance. C'est la raison pour laquelle les structures éoliennes sont souvent 
placées en hauteur, endroits où ils sont malheureusement plus exposés à la foudre. La 
figure 2-10 nous en renseigne [21]. 
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Figure 2-10: Illustration de la hauteur du pylône éolien 
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La foudre est 1 'un des phénomènes naturels le plus fréquent et le plus spectaculaire. 
Depuis que Benjamin Franklin a démontré, il y a deux cents ans, qu'il s'agissait d'une 
gigantesque décharge électrique, nombreux sont les chercheurs qui ont étudié les 
nuages et les éclairs. 
Pourtant, malgré la mise au point de nouveaux appareillages et de nouvelles techniques 
de recherche, certains mécanismes d'électrisation des nuages pluvieux nous échappent 
encore. Benjamin Franklin avait mis le doigt sur 1 'une des difficultés fondamentales du 
problème. 
En 1752, il observa que" les nuages d'une ondée orageuse sont le plus souvent dans 
un état d'électricité négative, mais parfois dans un état d'électricité positive". 
Depuis, on admet que la foudre est un transfert de charges électriques, soit positives 
soit négatives, d'une région, d'un nuage à une autre, ou entre le nuage et le sol. 
D'une manière générale, l'origine de la foudre est un nuage orageux volumineux dont 
la base est chargée de façon opposée au sol. Lorsque le champ électrique résultant est 
suffisant, une pré-décharge peu lumineuse progresse en direction du sol (coup de 
foudre descendant) ou du sol vers le nuage (coup de foudre ascendant). Cette pré-
décharge appelée traceur, se déplace par bonds à une vitesse variant de 2 à 
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6x104 mis. Au moment où le lraceur atteint le sol ou le nuage, un intense courant 
électrique s'engouffre dans le canal ionisé (c'est l'arc en retour). Plusieurs types de 
coups de foudre sont défmis selon la polarité et la direction du traceur. Dans les régions 
à climat tempéré, 80 à 900/o des coups de foudre sont négatifs (charges négatif). De 
plus, on rencontre généralement dans les plaines, des coups de foudre descendants, 
alors que les montagnes sont plus propices à des coups de foudre ascendants. 
On représente en la figure 2-11 la classification des coups de foudre 
+ + + + + + 1 
Eclair né.qat1{ descendant 
3 
Eclair positif descendant 




Eclair ni!.qatlf ascendant 
Figure 2-11 :Classification des coups de foudre 
2.12. Le processus de la décharge négative nuage-sol 
Le processus de la décharge négative nuage-sol représenté sur la figure 2-12 peut se 
scinder en 4 étapes : 
• le traceur par bond; 
• le processus d'attachement; 
• 1' arc en retour, 
• le traceur continu et les arcs en retour subséquents. 






Figure 2-12: Formation de flash descendant- étapes progressives 
2.12.1. Le traceur par bond 
23 
Le traceur n'est qu'un pont suffisamment conducteur pour préparer la voie au coup de 
foudre proprement dit. Sa progression s'effectue par une succession de bonds lumineux 
ayant une longueur de quelques dizaines de mètres et d'une durée avoisinant la 
microseconde. Deux bonds successifs sont espacés d'une pause de l'ordre de 500 
microsecondes. Chaque bond du traceur correspond à une impulsion de courant 
dépassant le kiloampère. Ces fluctuations de courant sont associées à des variations de 
champ électrique de l'ordre de 0,1 microseconde de durée. Au fur et à mesure de sa 
progression vers le sol, on assiste à une ramification de l'éclair. 
2.12.2. Le processus d'attachement 
Du fait de son potentiel élevé, le traceur à 1 'approche du sol provoque une 
intensification du champ de l'ordre de 500 kv.m-1, et initie une ou plusieurs décharges 
ascendantes (upward-connecting leader) dont l'origine est liée aux aspérités du sol ou 
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aux structures. L'effet de pointe créé par les aspérités du relief (végétation, 
constructions, relief) favorise 1' apparition des coups de foudre à cet endroit. Ce 
phénomène s'appelle l'effet de couronne. 
2.12.3. L'arc en retour 
Lorsque la jonction entre le précurseur ascendant et le traceur est établie, une onde de 
potentiel se propage du sol vers le nuage avec une vitesse de l'ordre l.lxl08 m.s-1 et 
neutralise le canal chargé par le traceur. Le premier arc de retour produit alors un 
courant au niveau du sol de valeur crête typique de 15 kA et d'une durée de quelques 
dizaines de microseconde. L'élévation rapide de la température du canal atteignant 
jusqu'à 30000'K provoque une onde de choc appelée tonnerre. Le premier arc de retour 
constitue, par son énergie, la plus grande manifestation lumineuse communément 
appelée éclair 
2.12.4. Le traceur continu et les arcs en retour subséquents 
Néanmoins, plusieurs décharges peuvent succéder au premier arc en retour (10 à 70 
ms). Il s'agit des arcs en retour subséquents provenant d'une quantité éventuelle de 
charge résiduelle au sommet du canal. Il se développe dans ce même canal un traceur 
continu beaucoup plus rapide que le premier, appelé trait pilote. L'amplitude des arcs 
subséquents associés aux coups de foudre négatifs est inférieure à celle du premier arc 
de retour, tandis que leurs temps de montée sont beaucoup plus rapides. Entre deux 
décharges consécutives, il reste toujours un courant d'une centaine d'Ampère, appelé 
«courant persistant». Ce phénomène, s'écoulant à travers le canal, est à l'origine des 
effets thermiques les plus importants. 
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Figure 2-13 :Évolution du courant à la base du canal de foudre 
2.12.5. Les effets de la foudre sur le réseau éolien 
La foudre peut affecter les réseaux d'énergie éolienne par divers mécanismes 
d'agression : 
• l'impact direct sur les conducteurs filaires : la décharge atteint directement les 
conducteurs de la ligne ; le courant de foudre se répartit dans la ligne et circule 
dans les deux sens. Il se crée alors des surtensions électriques fonction du 
courant de foudre; 
• l'impact direct sur les pylônes : lorsque la foudre frappe directement un pylône 
de réseau éolien, le courant de foudre s'écoule à la terre. Le pylône subit alors 
une élévation de potentiel qui est fonction de l'impédance de mise à la terre du 
pylône. 
• le rayonnement électromagnétique la foudre génère un champ 
électromagnétique transitoire qui induit des surtensions sur les lignes de 
transmission aériennes proches. Du fait de la forte radiation électromagnétique 
générée, le courant des arcs en retour est considéré comme la source principale 
des surtensions induites. Ces surtensions occasionnent des dysfonctionnements 
et peuvent endommager dans certains cas, les circuits électroniques, les 
calculateurs et automates 
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On peut considérer que la décharge est constituée d'une ou de plusieurs impulsions de 
courant de très forte intensité (de quelques kA à plus de 100 kA pour la première 
impulsion) se superposant à un courant persistant. 
2.13. Non linéarité et variation fréquentielle des paramètres électriques des sols 
2.13.1. Phénomène d'ionisation 
Si la densité de courant dans le sol dépasse un certain seuil, sa nature est modifiée par 
ionisation et il en résulte une baisse temporaire significative de sa résistivité apparente. 
Les références [22] s'intéressent en détail à ce phénomène. Des expérimentations ont 
été réalisées par plusieurs auteurs pour déterminer une valeur limite, Eo du champ 
électrique dans le sol au-delà de laquelle il y a ionisation. Des références ont présenté 
un récapitulatif des mesures publiées entre 1958 et 1988 pour lesquels Eo varie entre 
50 kV/m et 1000 kV/m. Des chercheurs [12] mesurent Eo ~300 kV/m, une valeur plus 
en accord avec la valeur 400 k V /rn préconisée par le guide CI GRE. Une densité de 
courant encore plus élevée peut conduire à la vitrification du sol (fusion due à 
l'élévation en température et formation de fulgurite) et ainsi à une hausse locale de sa 
résistivité [23]. Contrairement à l'ionisation, les effets de la vitrification persistent 
même après extinction du courant de foudre. La vitrification s'observe principalement 
lorsque le coup de foudre tombe directement sur le sol, car dans ce cas, les densités de 
courant sont très élevées. 
2.13.2. Paramètres électriques et fréquence 
Dans la quasi-totalité des études consultées, dont l'ouvrage de référence de Sunde, on 
considère que les paramètres électriques du sol sont constants pour les fréquences qui 
nous concernent (de 0 Hz à quelques mégahertz). Seuls les auteurs qui s'intéressent à 
des fréquences de l'ordre du gigahertz s'accordent à noter une variation significative 
des paramètres électriques du sol avec la fréquence [17]. 
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En marge de cette remarque, Porte la présente en [24] une étude qui tend à prouver 
que pets varient sur [0 Hz -1 MHz]. D'après cet auteur, ces paramètres augmentent 
avec la fréquence fen suivant une loi de la forme: 
(2.6) 
Avec w ~ 2xrrxf et a la conductivité du sol. Les constantes, u1, u2, U3, <14 sont obtenues 
à partir de mesures. 
2.13.3. Variation avec la fréquence d'un système de mise à la terre 
Dès lors que la longueur totale des conducteurs enterrés (notée LTOT) n'est plus 
insignifiante devant la longueur d'onde dans le sol À, les conducteurs de terre ne seront 
pas équipotentiels et leur potentiel dépendra de la fréquence. Pour prendre en compte 
le comportement fréquentiel d'un système de mise à la terre connectée en n points au 
réseau, on propose de définir non plus une simple résistance R6oHz, mais une matrice 
impédance [Z]. En notant Un(f) et In(f), le potentiel électrique scalaire et le courant 
au point de connexion n (lS n SN), on a : 
• Si ftelle que À soit négligeable devant LTOT (f~ 60Hz) 
Ul(f) = Flz(f) = U3(f) = ... = UN(f) = v60Hz 
• Si ftelle que À ne soit pas négligeable devant LTOT 
L'expression: U1 (f) =!= U2 (f) =!= U3(f) . ... =!= UN(f) =!= V6oHz est une représentation 
'nodale' de la prise de terre. Ici Zmn avec lS n, rn SN est l'impédance mutuelle entre 
le point de connexion rn et le point de connexion n c'est-à-dire la valeur du potentiel 
scalaire Un(f) si seul le point de connexion n était parcouru par un courant In(f) 
unitaire. Remarquons que d'après le principe de réciprocité, la matrice impédance est 
symétrique. On a : Znm (f)~Zmn (f), lS n,m SN. 
La longueur d'onde dans le sol À s'écrit: 
À=Âo 
n 
Où Ào est la longueur d'onde dans le vide et n est l'indice de réfraction du sol: 
n
2 




avec E, la permittivité complexe du sol, Sr et p sa permittivité relative et sa résistivité, 
So la permittivité du vide, f, la fréquence de l'onde considérée, et j= R.. 
Le tableau 2-3 donne, pour différentes fréquences, la longueur d'onde dans un sol de 
résistivité 50 Q.m ou 200 Q.m (calculée à partir de la relation (2. 7) pour un sol de 
permittivité relative Sr ~5) 
Tableau 2-3: Longueur d'onde dans le sol en fonction de sa résistivité 
Valeur de la résistivité Longueur d'onde 
À À60Hz À!MHz 
50 Q.m 2.23km 15.8m 
200 Q.m 4.46km 31.6m 
On voit ici que pour une fréquence de 1 MHz, les dimensions des systèmes de mise à 
la terre considérées ne seront pas négligeables devant la longueur d'onde: la notion de 
résistance de terre ne sera pas rigoureuse pour les études de courants de foudre dont le 
spectre s'étale au-delà de 1 MHz. 
Tant que la longueur d'onde est beaucoup plus grande que l'étendue d'un système de 
mise à la terre, les impédances sont égales à la résistance de terre R6oHz. On parlera de 
comportement inductif si, lorsque la fréquence augmente, [Zmn] augmente, et de 
comportement capacitif dans le cas contraire. Un système de mise à la terre capacitif 
aura un meilleur comportement vis-à-vis de la foudre qu'une mise à la terre de même 
résistance de terre en basse fréquence, mais dont le comportement est inductif. 
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2.14. Les modèles de mise à la terre pour les études des transitoires 
La nécessité de disposer d'outils de simulation du comportement des systèmes de mise 
à la terre valide en haute fréquence, notamment pour 1' étude des phénomènes de foudre, 
a débouché sur le développement de plusieurs types de modèles. On présente une 
synthèse sur le sujet. Ces modèles sont souvent classés en trois groupes, selon leur 
ongme: 
• les modèles issus de la théorie des circuits; 
• les modèles issus de la théorie des lignes; 
• les modèles issus de la théorie des antennes, ou modèles électromagnétiques. 
2.14.1. Les modèles issus de la théorie des circuits 
Pour ces modèles, le principe est de diviser le système de mise à la terre en plusieurs 
éléments de longueur finie, et de modéliser chacun de ces éléments par un circuit 
électrique équivalent. Certains travaux permettent la prise en compte des couplages 
entre chaque élément. Les paramètres électriques des circuits équivalents (résistances, 
conductances, inductances, capacités) ainsi que leur couplage, sont calculés à partir de 
relations empiriques qui dépendent du niveau de raffinement choisi (prise en compte 
de la non homogénéité du sol, prise en compte de l'ionisation). Les lois de Kirchhoff 
sont ensuite appliquées pour le calcul des courants et des tensions aux nœuds. 
L'approche théorie des circuits est la plus simple et la plus facile à mettre en œuvre, 
puisque l'analogie avec des circuits électriques permet une intégration aisée aux 
logiciels tels qu'EMTP et Matlab. De plus, ces modèles permettent la prise en compte 
des phénomènes non linéaires (ionisation et/ou vitrification du sol). La théorie des 
circuits n'est néanmoins pas la mieux adaptée à nos besoins. En effet: 
• les formules de décomposition ne sont en général valides que pour des 
configurations de prise de terre simples (grilles, antennes); 
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• les phénomènes de propagation sur chaque élément sont négligés. On se trouve 
dans le cas d'une approximation quasi statique, ce qui n'est pas nécessairement 
rigoureux en haute fréquence pour des systèmes étendus. 
2.14.2. Les modèles issus de la théorie des lignes 
Cette approche consiste à considérer le système de mise à la terre comme une ligne, ou 
un ensemble de lignes. Dans la plupart des cas, le terme «modèle issu de la théorie des 
lignes » désigne plutôt un modèle qui synthétise numériquement un système de mise à 
la terre comme un ensemble de lignes équivalentes. 
Sunde est le premier à avoir proposé en [25] de modéliser un conducteur enterré par 
une ligne. Pour un conducteur enterré de longueur Lg, Les paramètres de lignes 
R, L, C, G sont calculés soit à partir de formules analytiques, soit à partir de calculs 
par éléments finis. Notons qu'initialement, cette approche était utilisée pour modéliser 
le comportement transitoire des contrepoids enterrés. Les modèles de systèmes de mise 
à la terre issus de la théorie des lignes sont plus rigoureux que ceux issus de la théorie 
des circuits, notamment en haute fréquence car ils prennent en compte les phénomènes 
de propagation. De plus, pour des mises à la terre assez simple, ils sont facilement 
exploitables dans les logiciels de calcul de transitoires sur les réseaux, qui sont à même 
de modéliser des lignes. Enfin, certains de ces modèles prennent en compte les 
phénomènes non linéaires dans le sol (ionisation, qui se traduit par une modification de 
la matrice R'[26]). 
Cette approche n'est pas la mieux adaptée à une structure complexe, pour laquelle le 
nombre de lignes devient important et les paramètres R, L, C, G deviennent difficiles 
à évaluer sans passer par une modélisation par éléments finis. On préférera alors les 
modèles de type électromagnétique, qui sont les plus rigoureux au niveau théorique. 
31 
2.14.3. Les modèles électromagnétiques 
On appelle ici modèles électromagnétiques, les modèles directement basés sur les 
expressions rigoureuses de l'électromagnétisme dans le sol (équations de Maxwell). 
Ces expressions sont résolues soit par la méthode des moments [27], soit par éléments 
finis [28]. Du fait de la rigueur des expressions sur lesquelles ils sont basés, les modèles 
électromagnétiques sont ceux qui correspondent le mieux à la réalité, principalement 
en haute fréquence pour des configurations de prises de terre complexes. Le principal 
défaut de ces modèles provient de la complexité des algorithmes à développer et du 
temps de calcul nécessaire lors de la simulation. Le premier modèle électromagnétique 
des systèmes de mise à la terre a été présenté en [2]. Les équations de Maxwell sont 
discrétisées pour une fréquence donnée en segmentant la prise de terre (méthode des 
moments) afin de calculer la distribution du courant sur les conducteurs de mise à la 
terre, la matrice impédance [Z], et le champ électromagnétique créé en chaque point du 
sol. Il s'agit du modèle que nous utiliserons, et il sera détaillé au chapitre suivant. 
La méthode des éléments finis peut être utilisée comme alternative à la méthode de 
moments pour calculer la matrice impédance [Z], d'un système de mise à la terre [28]. 
Cette seconde approche, qui consiste à mailler tout le milieu en Nv petits volumes, 
permet la modélisation de formes quelconques (y compris les formes qui sont 
difficilement divisibles en éléments filaires), et de phénomènes non linéaires dans le 
sol (ionisation). Une modélisation par éléments finis est néanmoins une tâche longue 
et complexe. Comme nous l'avons vu, les systèmes de mise à la terre que nous 
considérons peuvent être étendus et de forme complexe, et peuvent être segmentés en 
éléments filaires. 
Le modèle électromagnétique reposant sur l'application de la méthode des moments 
présenté en [27] sera donc le mieux adapté à nos études. 
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2.15. Méthode d'amélioration de la résistivité du sol 
La résistivité naturelle de certains sols est parfois si élevée qu'il est presque impossible 
d'obtenir une résistance satisfaisante avec les prises de terre. Pour réduire cette 
résistance, le sol peut être traité chimiquement par l'addition de certains éléments tels 
que le sulfate de magnésium, le sulfate de cuivre, le charbon, le sel, le chlorure de 
sodium, le chlorure de calcium, la limaille de fer, enrobage de béton et ainsi de suite. 
Divers autres additifs, y compris un mélange d'eau et de graphite, ont également été 
essayés. La réduction de la résistance de terre et le choix ultime dépendent du coût, de 
la disponibilité et de la résistance à la corrosion. 
Remarquons que la norme [29] recommande les matériaux à utiliser comme électrode 
de mise à la terre et les risques de corrosion en présence d'autres matériaux dans le sol. 
Pour les mises à la terre, d'autres produits sont disponibles sur le marché pour ce faire. 
Dans tous les cas, il faut éviter une solution tendant à réduire les performances de la 
mise à la terre avec le temps. Le principal désavantage de la plupart des traitements 
chimiques est qu'ils attaquent et corrodent la plupart des métaux. Il permet d'accroître 
les dimensions apparentes de la prise de terre métallique elle-même et il entraîne une 
forte réduction de la résistance à la terre, souvent d'au moins 15 à 90%. Le sulfate de 
magnésium et le graphite n'ont presque pas d'effets corrosifs, mais d'autres additifs 
accélèrent généralement l'usure des prises de terre. Un autre désavantage consiste dans 
la plupart des traitements chimiques dissipés et transportés au loin par le drainage 
naturel dans le sol, le taux de cette dissipation dépendant du type et de la porosité du 
sol, ainsi que des précipitations. La durée utile de ce traitement chimique peut varier 
entre deux et cinq années ou plus. Des nombreuses solutions existent mais il nous 
faudra choisir celles qui minimisent le coût des installations, tout en respectant les 
normes. Dans les paragraphes qui suivent, nous allons énumérer ces différents moyens 
et évaluer l'impact de l'amélioration des résistivités des mises à la terre qu'ils 
permettent. Plusieurs chercheurs [30] proposent une technique qui permet d'entourer 
l'électrode de terre d'une couche de matière peu résistive. 
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Cette matière ne devra pas causer une corrosion aux piquets métalliques (qui sont 
souvent en cuivre ou en acier inoxydable). Plusieurs produits de faible résistivité sont 
utilisés (la bentonite par exemple). La matière qui conviendrait et coûte moins cher 
dans les régions tropicales est le charbon de bois. La réduction de résistance justifie 
l'intérêt de bentonite. La note [31] a développé la relation analytique (2.9) pour évaluer 
la résistance d'une électrode verticale. 
Rm = 2 x~ x z (Pm [zn(~)+ p [zn (;J ]- 1]) (2.9) 
où 1 est la longueur du piquet, p la résistivité du sol, pm est la résistivité de la matière 
autour de l'électrode, r le rayon de l'électrode et rm le rayon de la matière autour de 
1' électrode. 
La résistivité électrique du charbon de bois a été évaluée avec des résultats dans 
plusieurs références. La référence [32] indique que les mesures effectuées sur un 
échantillon de la poudre de charbon de bois avaient donné une résistivité assez faible 
de quelques ohmmètres, dépendant de l'espèce du bois utilisée pour fabriquer le 
charbon de bois. Il est donc intéressant de faire usage de la poudre de charbon de bois 
autour des piquets de terre car la résistivité diminue avec la baisse de la taille des grains. 
La référence [33] propose une méthode de réduire la résistivité du sol et d'augmenter 
la teneur en humidité du sol (augmentation de la teneur en humidité de 5 à 10% abaisse 
la résistivité de façon significative). Une autre façon d'abaisser la résistivité est de 
traiter le sol avec le sel infiltré (sulfate de cuivre, le magnésium, chlorure de sodium). 
Cette méthode est plus durable et plus pratique que la précédente car elle implique 
beaucoup moins de travaux d'entretien. Les auteurs [34] ont proposé une technique 
basée sur les trous profonds dans le sol. Cette nouvelle technique a été appliquée dans 
les zones où la terre contient beaucoup d'eaux souterraines. Le puits de sol est formé 
par un tube métallique avec des ouvertures latérales qui permettent la pénétration d'eau 
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souterraine, qui a la capacité de recueillir l'eau et de mouiller l ' environnement au tour 
du sol. Le principe des trous profonds est de diminuer la résistivité de la région du sol 
entourant la mise à la terre et donc de diminuer la résistance de mise à la terre. Cette 
technique a été appliquée à un système de mise à la terre et un bon effet a été obtenu. 
La figure 2-14 nous renseigne davantage [35]. 
La terre 
Sol avec l'eau 
saturée 
Figure 2-14: Prise de terre avec trous pr·ofonds 
Les chercheurs [36] ont développé la méthode d'explosion pour le cas des mises à la 
terre dans les régions du sol à très haute résistivité. Cette méthode nécessite trois étapes: 
• forer des trous profonds dans la terre dans les coins de la région de la mise à la 
terre; 
• faire des nombreuses fissures dans le sol à l ' aide des explosifs (par exemple, 
les dynamites) dans les trous; 
• remplir les trous par des matériaux de faible résistivité (matériaux 
d'amélioration de la mise à la terre) sous pression. 
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Ainsi une structure en arbre d'un matériau à faible résistivité est formée sous la région 
de mise à la terre. Dans la phase finale, la partie supérieure des arbres est connectée à 
la grille de mise à la terre Les éléments de traitement chimique du sol sont coûteux et 
l'amélioration obtenue par addition de ces éléments n'est pas particulièrement 
important lorsque la profondeur de l'électrode est faible. Par conséquent, Les auteurs 
[30] ont proposé une méthode qui utilise l'eau de la mer morte à la place de ces 
éléments. Dans cette approche, l'eau de la mer morte est ajoutée dans un trou autour de 
l'électrode à une distance n'excédant pas 10 cm jusqu'à un niveau de 30 cm de la surface 
du sol. 
Pour réduire encore la résistance de terre, ils ajoutent l'eau de la mer morte avec le 
charbon et de la limaille de fer. Le charbon et la limaille de fer ne sont pas chers et en 
plus sont disponibles. Ainsi, l'eau de la mer morte doit être renouvelée toutes les deux 
années en fonction de la porosité du sol et de la quantité de pluie 
2.16. Mise à la terre dans le sol non homogène 
En pratique, la résistivité du sol n'est pas homogène, le sol est constitué de plusieurs 
couches de résistivités différentes. Ce paragraphe a pour but de donner la modélisation 
des sols en couches dans le but d'évaluerlarésistance et! es autres paramètres des mises 
à la terre. En général, les modèles du sol uniforme et à deux couches de résistivités 
différentes, sont les plus utilisés [36] mais pour plus de précision dans les calculs des 
mises à la terre, il est judicieux d'adopter le modèle de sol à plusieurs couches de 
résistivités différentes. 
2.16.1. Sol en deux couches de résistivités différentes 
La modélisation du sol en deux couches de résistivités différentes est la plus utilisée 
dans les calculs de mise à la terre comme le montre la figure 2-15 
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Sur·face du sol 
Couche prolbnde (p2) 
Figure 2-15: Sol en deux couches de résistivités différentes 
Deptùs plusieurs dizaines d'années, des formules simples ont été développées pour 
calculer la résistance d'l.Ule mise à la terre en modélisant le sol en deux couches. La 
référence [8] établira illle relation de la résistivité apparente du sol, dormée par la 
relation suivante: 
Kn 
p(a) = p1 1 + 4 L"""";==== 
1 + (2:h)n 
Avec la valeur de K qtù est de : 
K =Pz- P1 
Pz+P1 
a: La distance entre les électrodes de terre lors de la mesure; 
h: La profondeur de la couche supérieure de résistivité p1 ; 
Kn: Coefficient de réflexion; 
P1: La résistivité de la couche supérieure du sol; 




Une autre méthode est proposée par [37]. Cette méthode basée sur la méthode des 
expressions finis de résistivité de Wenner. L'expression de série infinie de résistivité 
apparente est donnée par l'équation suivante : 
(2.12) 
p(a) =pl 1 1 
2.16.2. Sol en plusieurs couches de résistivités différentes 
Cette modélisation de sol en différentes couches (elles peuvent être verticales ou 
horizontales) requiert des méthodes numériques ou graphiques car les méthodes 
analytiques sont limitées. On peut aussi considérer le sol comme uniforme en lieu et 
place du sol en plusieurs couches de résistivités différentes. 
La résistivité apparente du sol supposé homogène peut, dans ce cas, être trouvée par 
les deux relations suivantes [36]. 
Pa(1) + PaC2) + Pa(3) ··· · · +pa(n) (2.13) 
Pa= 
n 
où Pa (1), Pa (2), Pa (3), Pa (n) sont les résistivités de n différentes couches du sol 
mesurées avec la méthode de quatre électrodes. 




Ce chapitre a exposé l'essentiel de notions théoriques rencontrées dans ce domaine. En 
premier, la notion de système de mise à la terre a été introduite brièvement. Ensuite, 
s'en est suivie une identification des paramètres qui peuvent influencer le 
comportement d'un tel système, en particulier la nature du sol environnant et la nature 
des fondations de la structure qui est présentée. Enfin, ce chapitre a été conclu par un 
bref examen des méthodes disponibles pour l'analyse du comportement transitoire des 




REPRÉSENTATION FRÉQUENTIELLE DES SYSTEMES DE MISE À LA TERRE 
3.1. Présentation et méthodologie 
Notre objectif ici se résume à la nécessité de développer un modèle représentant le 
comportement des systèmes de mise à la terre des éoliens pour les études de transitoire 
de foudre dans le domaine fréquentiel. 
Parmi les différents types de modèles de systèmes de mise à la terre, nous avons choisi 
de nous appuyer, pour notre travail, sur le modèle électromagnétique présenté par la 
référence [3]. Cette approche se plaçant dans le domaine fréquentiel, nous allons donc 
l'exploiter afin de construire une représentation du système de mise à la terre qui 
englobe les transitoires de foudre. Nous utiliserons pour cela une matrice impédance 
pour le calcul du champ et du potentiel en un point du sol. 
Nous proposons ici de représenter dans le domaine fréquentiel un système de mise à la 
terre possédant plusieurs points de connexion avec le réseau éolien par une matrice 
impédance. 
3.2. La détermination des paramètres 
Considérons l'exemple d'un réseau éolien relié à un système de mise à la terre en n 
points de connexion. Sur la figure 3-1, 1 est le courant qui est injecté par la décharge 
électrique au réseau éolien de mise à la terre, au point de connexion n (1 Sn SN) alors 
que U est le potentiel électrique scalaire de ce même point. 
En considérant que le système de mise à la terre a une réponse linéaire en courant (ce 
qui revient à négliger les phénomènes d'ionisation du sol, hypothèse qui est discutée 
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plus loin), on propose de relier l'ensemble des tension UJ ... UN à l'ensemble des 
courant h ... IN, par une matrice impédance de la forme). 
(3.1) 
Zmn (f) est l'impédance de connexion entre le point net rn pour la fréquence f. 
3.3. Théorie des antennes 
La méthode des équations intégrales, connue aussi sous l'appellation de théorie des 
antennes, est basée sur la résolution des équations de Maxwell, dans le domaine 
temporel ou fréquentiel, sous forme intégrale, dont l'inconnue est la densité de courant 
et échantillonnée par des éléments finis de frontières. 
C'est une formulation surfacique. Il s'agit de déterminer les champs à partir des charges 
et des courants. 
Dans la formulation intégrale, le champ électrique produit par les courants de surface 
est remplacé par son expression en termes de fonctions de Green, celles-ci n'étant autre 
que les solutions de la densité de courant. Cette méthode consiste à déterminer les 
distributions de courant induit à la surface d'une structure illuminée par une source 
connue, en mettant sous la forme d'une équation intégrale, la relation entre les courants 
induits, la fonction de Green et la source. Elle implique donc de connaître les sources 
de champ pour déterminer les distributions de courants à la surface de 1 'objet. 
Une procédure numérique, basée généralement sur la méthode des moments (MoM), 
doit ensuite être appliquée pour déterminer la solution des équations intégrales. Une 
des caractéristiques principales de cette méthode est de réduire d'un degré, la 
dimension spatiale d'un problème. L'étude d'une structure volumique se résout par une 
approche surfacique ce qui rend cette méthode particulièrement bien adaptée aux 
domaines finis en milieu infini. 
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Déterminer le champ électromagnétique rayonné par un objet dans un certain volume 
de calcul revient à échantillonner la surface de cet objet et à déterminer les courants 
circulant sur cette surface, ce qui permet ensuite de trouver le champ électromagnétique 
rayonné par la structure dans tout l'espace [38]. Une formulation portant non plus sur 
les surfaces mais sur les interfaces de la structure peut être établie : c'est la méthode 
des éléments de frontière. 
Par rapport aux méthodes volumiques, ce type de formulation ne rencontre pas de 
problème de troncature du domaine, ni de conditions aux limites d'espace ouvert. Ces 
méthodes sont donc mieux adaptées aux problèmes de propagation en milieu infini. 
Cependant, elles nécessitent un traitement de résolution plus lourd que les méthodes 
volumiques, car elles génèrent des systèmes d'équations linéaires complexes et pleins, 
à l'inverse des méthodes volumiques dont les systèmes sont relativement creux. 
En théorie des antennes, trois types d'équations intégrales sont proposées dans la 
littérature: 
• l'équation intégrale en champ électrique ElFE (Electric Field Integral 
Equation); 
• l'équation intégrale en champ magnétique MFIE (Magnetic Field Integral 
Equation); 
• l'équation intégrale mixte EIFE-MFIE. 
Cette dernière (EFIE) est bien adaptée pour les structures dites à fils minces de petit 
volume, tandis que le MFIE, qui échoue pour le cas de fil mince, et plus attrayante pour 
les structures volumineuses ayant de grandes surfaces lisses. 
L'EFIE peut également être utilisée pour modéliser des surfaces et elle est utilisée pour 
représenter des surfaces de grilles métalliques avec un succès raisonnable. Pour une 
structure composée de fils minces et de surfaces, EFIE et MFIE sont couplés pour 
donner l'équation hybride EFIE -MFIE. 
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3.4. Modélisation ll'une.mise à la tetTe par la dtènrie des antennes 
Dans Je. but d'analyser le comportement transitoire d'un rèseau de mise à la ten·e, la 
Tè]érence [39] propose une appt·oche basée sur la théorie des :antennes dans le oas des 
:fù;;; minc-es. Bjen qu~ l~ fumtal.isme -en (39] soit plus général du point de vue 
mathémati~é, çar îl p..etm~t d(l' t.eiiir êômpt~ rte Ffnt~ractÏQn éQtre deux ante:rtnes 
fitifurmes~ son fondem:ent est inspiré :de 1 'équation générole de Podd.ington. 
'Pour cette étude. on propôse: d'utiliser des transf9!1llati:ons témps-fh~qUèncé èt 
inversement. La figure 3'-1 représente une illustration de la situation physi(Jue tlu 
problème 
Figure: 3'~1 : mustratioo de la ~ituation physique 
St t(t) rept'i$elitè l:ë couran..t injecté ën un poin:t de l'é)écttode. ·enterréë, satép<mse x(t) 
est calculee suivant la îormule : 
x(t') = r"(W(flv))P[t(t)] (3.2) 
Où .: F et ·F 1 sont respeotj'\'ernen:tla transfotmé:e de-Fourier :dire'Ct et inverse ·et W (iro) 
est une fo11ction de transfert:. 
La distribution du courant dans le réseau enterre pour une excitatjon 'hatmonique e.st 
détetminée par 1~ modèle mathêmatique. Le altantp èlectrique est calculé, dans le· cas 
43 
où le réseau est considéré comme étant plongé dans un milieu conducteur infini, puis 
une correction est apportée à ce calcul afin de tenir compte de l'existence des deux 
demi-espaces. 
3.5. Hypothèses 
Plusieurs hypothèses fondamentales sont à la base du modèle électromagnétique que 
nous étudions : 
• le sol est homogène ; 
• les différents milieux ainsi que les conducteurs présentent des caractéristiques 
électriques linéaires, isotropes et invariantes avec la fréquence; 
• la prise de terre doit pouvoir être considérée comme un ensemble de cylindres 
droits d'orientation diverses et connectés entre eux ou non. Adams précise que 
ces ensembles, que nous nommerons dans la suite 'segments', doivent respecter 
les conditions d'application de l'approximation des fils minces, c'est-à-dire que 
leur longueur doit être grande devant leur rayon et que leur rayon doit lui-même 
être petit devant la longueur d'onde 
3.5.1. Homogénéité des sols 
Nous avons vu au chapitre précédent qu'en pratique, les sols sont loin d'être 
homogènes, et que même s'ils le sont, la présence des fondations modifie localement 
les propriétés électriques du milieu dans lequel se trouvent les prises de terre. Certains 
modèles électromagnétiques permettent de définir un sol à deux couches [ 40] et il est 
courant de les associer à des méthodes qui permettent de ramener un sol réel à un sol 
équivalent à deux couches. 
On se contente de considérer un sol homogène. Nous jugeons que cela n'est pas trop 
dommageable pour nos études en remarquant: 
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• qu'il est en pratique souvent difficile de déterminer les propriétés électriques et 
la géométrie de chaque constituant du sol ; 
• que 1 'on puisse considérer que le béton des fondations a les mêmes propriétés 
électriques que le sol. Nous avons vu, en chapitre 2, que c'est un compromis 
conservateur, au vu de la nature hygroscopique du béton. 
Cette hypothèse nous limitera tout de même aux cas qui ne sont pas trop éloignés d'un 
sol homogène. 
3.5.2. Caractéristiques électriques du sol constantes 
On admet que les caractéristiques électriques du sol (permittivité s, perméabilité Il et 
résistivité p) sont constantes et indépendantes de la fréquence et de l'amplitude des 
courants électriques mis enjeu. Le modèle électromagnétique évolue en fréquentiel et 
est, par conséquent, mal adapté à la prise en compte des phénomènes non linéaires. 
Aucune solution n'a été proposée pour tenir compte des phénomènes d'ionisation. Ce 
défaut ne nuit pas trop aux performances du modèle électromagnétique si on considère 
que: 
• il y a ionisation à partir d'un champ électrique seuil (de l'ordre de 1000 kV/m) 
qui est rarement atteint; 
• l'ionisation a souvent une influence positive sur le comportement de la prise de 
terre (baisse locale de la résistivité du sol, si on exclut la probabilité d'une 
vitrification) et la négliger est donc une hypothèse conservatrice dans la 
majorité des cas. 
3.5.3. Approximation des tus minces 
L'approximation des fils minces consiste à modéliser un conducteur filaire par un fil 
sur son axe parcouru par un courant équivalent, afin de s'affranchir de l'intégration sur 
le périmètre du conducteur lors des calculs de champs. Cette approximation est basée 
sur les deux hypothèses suivantes. 
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• on considère que le courant dans le conducteur est axial. Ceci est vrai si le rayon 
du segment est petit devant la longueur d'onde. Le vecteur densité de courant 
est parallèle à l'axe; 
• on suppose que le vecteur densité de courant J est constant sur une section 
transversale du conducteur. On peut alors réduire la géométrie de la structure à 
un fil sur son axe, parcouru par un courant équivalent. 
Ces hypothèses sont valides uniquement si le diamètre du fil est petit devant le chemin 
parcouru par l'onde électromagnétique durant le temps de montée du champ incident, 
ce que [41] a traduit par l'inégalité suivante: (c-rm/a) 2 3 avec Tm le temps de montée 
de l'onde incidente, c la vitesse de la lumière et a le rayon du fil. Dans le cas d'un fil 
dans le vide proche du sol, la référence [42] discute de l'erreur due à l'approximation 
des fils minces. 
On peut raisonnablement considérer que les configurations de mise à la terre présentées 
au chapitre 2 peuvent être décomposées en éléments filaires soumis à l'approximation 
des fils minces. 
3.6. Principe général du modèle 
S'inspirant des travaux effectués en théorie des antennes, [39] propose en 1990, le 
modèle électromagnétique des systèmes de mise à la terre que nous utiliserons. Ils 
assimilent les prises de terre à des antennes enterrées et ils emploient la méthode des 
moments pour résoudre les équations de Maxwell. 
Les spécialistes des antennes s'intéressent en effet, depuis longtemps, au 
comportement électromagnétique d'une structure filaire située proche du sol. Une 
approche classique consiste à : 
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• exprimer le champ électrique en surface du conducteur en fonction du courant 
longitudinal qui y circule (expression du champ électrique dans le vide en 
présence d'un sol parfaitement conducteur) ; 
• résoudre l'équation intégrale obtenue grâce à la méthode des moments, 
proposée en 1968 par [27], pour déterminer la distribution du courant sur le 
conducteur d'antenne, le potentiel et le champ électromagnétique en tout point 
du milieu (diagramme de rayonnement de l'antenne). 
3.7. Expression du champ électrique 
Nous considérons un système de mise à la terre composé d'un fil mince de forme 
quelconque, illuminé par un champ électromagnétique incident (Ëi, Jii). La figure 3-2 
présente le repère de coordonnées choisi. 
Nous admettrons que le courant dans le conducteur est axial, donc porté par le vecteur 
s' (approximation des fils minces). 
Nous chercherons à obtenir une relation entre le champ électrique appliqué en surface 
du conducteur s. j!;i et le courant longitudinal /1s'. Nous étudierons successivement, 
du plus simple au plus compliqué, les cas suivants : 
• le conducteur filaire est un conducteur parfait (conductivité infinie) et il est 
plongé dans 1 'espace libre ; 
• le conducteur filaire n'est pas parfait et il est plongé dans l'espace libre; 





Figut·e 3-.2. : Gonduçteur filaire 
Nom n9±on~ l~s spécifications suivantes : 
M : Point sih1~ dans 1 'espaee ; 
P : Point, $i1;Ué c>ur ! a surface du conducte,ur ; 
s: : Vect~\ir un'it,e .tangen't à la ~utface 4u segt)lertt ; 
s ' : Vecteur un~t.é le· long der a'te du conducteur ; 
r '= Position 4" un pbint SlJr 1' axe 4u oqn4J.Icteur; 




Soit tine onde eie.ttt'omagnétique: tnctdente (f (t),"t.(t)) il!untinà!'Jt l e Eonducteur 
Cette onde va induire dans Ge lui -ci un courant, quîlui-tn~me· es.t à 1 'trrigitte d'un champ 
éle.c.t:rom~gneti..qye dlff-ractè (lf(t),H11,t)). L:e champ i!ectrotnagrtètiqtJe total en un 
point l\1. peut a).0rs ilfte prÇsenié t omme· l.a sgl)Jme dn c}tamp incident et du champ 
diffra eté: : 
(3.~ 
À'!e.C. t 1 a val'i'abk temps. En ·9,dmettan't que les· propri é,tés ~J'ectiiques du ll'lilieu, &ont 
!inèaites, ony:eutraisonner dans, 1~ di>tnaine fréquenti·é) 
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(3.4) 
Avec fla fréquence de l'onde électromagnétique, qui ne sera plus écrite dans la suite 
pour alléger les notations. 
Le champ électrique diffracté par le fil parcouru par le courant /1 (r') et de charge 
~d 
surfacique Œz (r') en un point M, E M peut être écrit en fonction du potentiel électrique 
scalaire rp Met du vecteur magnétique AM créé par la circulation du courant /1 (r'). 
(3.5) 
On aura en particulier si le point se situe sur la surface du fil (point P, repéré dans le 
plan par le vecteur r. 
E:s = - ( grad( rp(r)) + jwA(r)) (3.6) 
Le potentiel vecteur A(r) et le potentiel scalaire et rpM sont développés sous la forme 
de potentiels retardés. Par intégration sur la longueur totale, on a : 
~ Ill f ~ A(r) =- I1(r') s'. 91 (r, r')dr' 4rr 
rp(r) = ~f Œ(r'). 91 (r, r')dr' 4rrE1 
(3.7) 
(3.8) 
L'intégrale est prise sur la longueur totale du conducteur LTOT (Longueur totale) et 
9 1 (r, r') est la fonction de Green pour un milieu homogène : 






= -w 2111 81 avec a,, !11 et s, respectivement la conductivité (Sim), la perméabilité 
(Hlm), et la permittivité (F/m) du milieu. 
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Et = Et + + a, est la permittivité complexe du milieu. 
JW 
Les conditions aux limites imposent les relations suivantes pour le point P situé à la 
surface du conducteur parfait : 
En reportant dans (3 .3) 
~ ~ ~c~· ~d) s.Ep=s. E~+Ep 
-+ -+î -+ -+d 





Ces relations nous permettent de relier le champ appliqué au champ diffracté. On a 
donc l'ensemble des équations : 
s.Ë~ = -5.Ë$ = - ( -gr:adrp(r)- jwA(r)). 5 
A(r) = ~~. f Il(r') s'. gl (r, r') dr' 
rp(r) =---!::- f Œ1(r'). Bt (r, r')dr' 
4rrE1 
On peut, de plus, développer à partir des équations de continuité : 
Œ1(r) =- j~:r x (s'I 1(r)) 
L'expression du champ électrique diffracté devient alors sur la longueur totale: 






L'équation (3.18) est une équation intégrale du courant et est nommée 'Équation de 
Pocklington'. En posant 'il l'opérateur dérivé spatiale, elle est souvent écrite dans la 
littérature. 
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E~-:5 = -~ [(V'V'- y1 2 )(f lz(r') s'. g1 (r, r') dr')] 4Ir]WE1 (3.19) 
Dans cette expression du champ électrique à la surface du conducteur, le premier terme 
est dû à la distribution de charges et le second au courant longitudinal : 
Cela montre que peut également être formulée : 
~ E~; jW!lt f 1 ( ') G ( ')d ' s. P = ---* l r . 1 r,r r 4*Tr (3.20) 
Où G1 (r, r')dr' est la fonction dyadique de Green pour un milieu homogène et 
s'exprime: 
(3.21) 
3.7.1. Conducteur avec pertes dans un milieu homogène 
Si on considère la présence de pertes dans le conducteur, il faut tenir compte dans les 
conditions aux limites d'un champ électrique dû à l'impédance de surface d'un 
segment, notée Z5 . 
(3.22) 
Si Gz, et Ez représentent respectivement la conductivité (S/m) et la permittivité (H/m) 
du conducteur et 'a' le rayon du segment alors Z5 est donnée par l'expression: 
z = Àz X ]o(Â,a) 
5 2rra(Gz + jWEz) ftc;._,a) 
(3.23) 
Avec w2 (112'E2 -11181 ), JoetJ1 sont les fonctions de Bessel d'ordre 0 et 1. 
L'équation (3.23) devient alors: 
(3.24) 
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3.7.2. Conducteur enterré pour sol homogène 
De nombreuses études théoriques traitent des phénomènes de propagation des ondes 
électromagnétiques dans le sol. On citera en particulier les travaux de Sunde, qui a 
proposé, en 1968, un ouvrage de référence sur le sujet [ 43], ainsi que ceux plus récents 
de Dawalibi [ 40]. 
Expression rigoureuse 
Le cas d'un conducteur situé dans un sol homogène est différent car il faut prendre en 
compte l'interface 'sol/air' dans le développement de l'équation intégrale du courant. 
Le comportement des conducteurs plongés dans un demi-espace a fait l'objet de 
nombreuses études et Sommerfeld a proposé une approche qui fait aujourd'hui 
l'unanimité. L'idée est de remplacerl'expression de G1 (r, r') dans l'équation intégrale 
(3.24) par une fonction G(r, r') prenant en compte l'interface 'sol/air'. De la présence 
de cette interface résultent de nombreuses réflexions du champ électromagnétique, ce 
qui implique une expression de type intégrale G(r, r') complexe d'emploi si l'on ne 
fait aucune approximation. Miller a proposé de décomposer le calcul de G (r, r') de la 
façon suivante: 
G(r, r') = G1 (r, r')- G;(r, r') + G5 (r, r') (3.25) 
Dans cette expression: G;(r, r') est la fonction qui tient compte de l'image du courant 
dans le conducteur due à l'interface 'sol/air' ; 
G5 (r, r') est un terme correctif exprimé sous la forme d'une intégrale de Sommerfeld. 
Dans la formulation (3.25), le calcul de l'intégrale G5 (r, r') de Sommerfeld est très 
complexe. La majorité des modèles utilise donc une simplification pour la prise en 
compte des interfaces entre les différents milieux. Il s'agit de la méthode des images. 
1!2 
"S.S. Méthode. desjmages 
C.ç.nsidérons deux milieux Sé·t>1'!'és par upe. fr.ontière pl~e vemcale et dont le~ 
çara~téristique$ électrique$ SJ:>nt diff~rentes. Un. eonduotelll' filaire Pi'l'C9UlU fla!' un 
çgur~t11 est situé dan$le·rnilieu 1. ceGmme pr&enté en fiZ1,!re 3; 3'~a. En appliquan't les 
ç:Qn~tions· aux lintites sur le champ•éleotrique tl~demilieu l(c:Gmposante tartgentielle 
c<mtinue) , fa référence ~44] se ramène à up mifieu 1wrhogène· pqs-séd?Ult les rh êrhes 
caractéristiques: que ce m.ilieu 1 et pqu1·lequéf ~qute s 4urce de ct>J.Jt<Ull d:jjjs ce m\li eu a 
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G(r, r') "" G1 (r, r')- G;(r, r') ce qui n'est strictement ngoureux que pour une 
fréquence nulle et peut introduire de grandes erreurs en haute fréquence. Le modèle qui 
sera employé considère un sol homogène et traite le problème d'interface air/sol par la 
méthode des images que nous venons de décrire. La méthode des moments est alors 
appliquée pour calculer la distribution du courant sur les conducteurs de terre à partir 
de l'équation (3.24). On présente tout d'abord le formalisme de cette méthode avant de 
l'appliquer à notre cas. 
3.9. Conclusion 
D'un point de vue théorique, la mise à la terre est considérée comme un problème de 
diffraction électromagnétique. L'équation intégrale du champ électrique, établie dans 
le domaine fréquentiel, va être résolue numériquement par la méthode des moments. 
La présence de 1' interface sol-air fait apparaître dans 1' expression de la fonction de 
Green, un second terme de Green image et une intégrale infinie dite intégrale de 
Sommerfeld. 
La modélisation par la méthode des moments, bien que très attrayante car elle nécessite 
uniquement la discrétisation linéaire de la structure métallique, conduit à un système 
matriciel plein et impose la nécessité du calcul des intégrales de Sommerfeld sur 




RÉSOLUTION NUMÉRIQUE PAR LA MÉTHODE DES MOMENTS 
4.1. La méthode des moments 
Il est connu, en électromagnétisme, que le calcul du champ électromagnétique rayonné 
(émission) par une antenne excitée par un générateur ou le calcul des courants induits 
(réception) par une onde électromagnétique sur une antenne par résolution d'une 
équation intégrale en champ électrique ou en champ magnétique dans une large gamme 
de fréquence est le formalisme le plus rigoureux. 
Ce formalisme fréquentiel dit « des antennes » consiste à résoudre une équation 
intégrale par une technique numérique connue sous l'appellation de la méthode des 
moments. Elle est, par ailleurs, bien simplifiée lorsqu'il s'agit de dispositifs de natures 
filiformes. 
Dans ce chapitre, nous proposons un exposé de 1 'essentiel de ce formalisme en 
l'adaptant théoriquement à l'analyse d'une structure filaire excitée par un générateur 
de courant ou agressée par un champ électrique excitateur. 
4.2. Présentation de la méthode 
Ce chapitre présente et décrit l'outil de simulation numérique qui a été développé pour 
modéliser et étudier, dans le domaine fréquentiel, le comportement des structures 
filaires soumises à une agression électromagnétique conduite (générateurs localisés) ou 
rayonnée (illumination par une onde). 
Le but de la méthode est d'aboutir à la construction d'un système linéaire dont les 
inconnues sont les valeurs du courant en chaque point de la structure étudiée, et pour 
chacun des instants pour lesquels on désire connaître leur valeur. Dans ce but, on définit 
de fonctions test et un produit scalaire entre ces fonctions et celles intervenant dans le 
problème. Plusieurs alternatives sont possibles pour le choix de ces fonctions tests. 
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Pour des raisons de simplicité et de rapidité de convergence, la méthode de collocation 
a été très utilisée par de nombreux auteurs. 
4.3. Application à la méthode des moments 
L'idée de base, qui consiste à discrétiser une équation fonctionnelle linéaire pour la 
représenter par une équation matricielle linéaire, est relativement ancienne. Toutes les 
méthodes reprennent à leur compte sous différents aspects les mêmes théories 
mathématiques des espaces linéaires et des projections orthogonales sur des sous-
espaces d'espaces fonctionnels. 
Les plus connues sont la méthode des moments, la méthode des résidus pondérés, la 
méthode de Petrov-Galerkin. Des chercheurs en [ 46] donnèrent à Harrington l'idée de 
nommer sa méthode numérique « Méthode des Moments », équivalente elle aussi à la 
méthode variationnelle de Raleigh-Ritz. 
La méthode de Galerkin, de même que la méthode variationnelle de Raleigh-Ritz, 
utilisent des fonctions de base et test identiques. Cependant, comme le constate 
Harrington, ce choix est en fait un traitement particulier, car il n'y a aucune raison 
valable pour que les fonctions de base et de test soient semblables, si ce n'est la facilité 
que procure ce cas particulier, pour prouver un certain nombre de théorèmes 
mathématiques, au détriment de la simplicité calculatoire [47]. 
Ainsi, lorsque les fonctions test sont identiques aux fonctions de base, ce procédé de 
calcul est connu sous le nom de la méthode Galerkin. Si le résidu (erreur entre la 
solution approchée et la solution exacte) est multiplié scalairement par lui-même 
(norme des résidus), la procédure s'appelle la méthode des moindres carrés. La plus 
simple des procédures de calcul est la méthode de collocation (ou point-matching), où 
la fonction test est la fonction impulsion de Dirac. 
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4.4. Principe de la méthode 
4.4.1. Distribution du courant dans la prise de terre 
? Formalisme de la méthode des moments 
La méthode des moments se distingue par un formalisme. Présentée par Harrington en 
[27], c'est un outil mathématique qui permet la résolution d'équations linéaires 
inhomogènes de type : 
L(h) = g ( 4.1) 
Où L est un opérateur linéaire connu et g est 1' excitation connue appliquée en entrée 
du système dont la réponse h est à déterminer. La méthode de résolution consiste à 
discrétiser le problème en développant la grandeur inconnue h sur des fonctions de 
base et en vérifiant que la relation ( 4.1) est vraie sur un espace défini par des fonctions 
test. 
4.4.2. Développement de la grandeur h sur des fonctions de bases 
Le choix de fonctions de base (ou fonctions d'expansion) est dicté par un certain 
nombre de critères découlant directement du principe de la méthode des moments. Les 
fonctions de base doivent être choisies dans le domaine L de l'opérateur. Il faut, pour 
que la matrice [Lmn] ne soit pas singulière, que les fonctions L(h) soient linéairement 
indépendantes, et forment une base complète afin qu'il soit possible de représenter une 
fonction d'excitation f quelconque. Ce dernier critère implique que les fonctions soient 
linéairement indépendantes et forment-elles aussi une base complète. La fonction h est 
assimilée de façon approximative à un développement sur une série deN, fonctions de 
base telles que : 
I Ns h = Îi = an .Fn n=l (4.2) 
La détermination de h se réduit alors à celle des constantes an- La forme des 
fonctions de base définira la forme de l'approximation h de h 
? Discrétisation de l'équation linéaire inhomogène 
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Grâce à la propriété de linéarité de 1' opérateur L, 1' équation ( 4.1) peut se mettre sous 
la forme suivante : I::
1
an-L(Fn) = g 
( 4.3) 
On choisit un produit intérieur dans le domaine de définition D de l'opérateur L tel 
que: 
< u, v >= J u(s). v(s). ds (4.4) 
On fixe alors un autre ensemble de fonction, N5 fonction test uh; w2; .. WN5 auxquelles 
on applique le produit interne pour transformer ( 4.3) en : 
m = 1 ... .. N5 
On obtient le système matriciel 
[ 
< wvL(F1 ) > 
< WNs, ~(F1) > 
avec la matrice [ u1 ; u2 ... ] qui représente les inconnus. 
Ce système est de la forme : 
[LmnJ. [a] = [gmJ 
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On décompose alors la distribution du courant le long des conducteurs de terre : 
( 4.11) 
Pour laquelle des fonctions de base Fn de type 'portes' sont choisies : 
b.n b.n 
Fn(x) = 1 si Xn- 2 :S X< Xn + 2 ( 4.12) 
Fn(x) = 0 sinon (4.13) 
Avec l'ln la longueur du segment n on choisira, en suivant le formalisme de la méthode 
des moments, des fonctions-test de type 'Dirac' ('Point Matching'), définies le long du 
conducteur par : 
Wm(X) = Om(X) = 1 Si X= Xm 
wm(x) = om(x) = 0 sinon 
( 4.14) 
( 4.15) 
La fonction Om est donc nulle, sauf au milieu du segment m. On voit déjà que, d'après 
ce qui a été dit sur la méthode du Point Matching on aura 1 = "l; au milieu de chaque 
segment. 
En définissant le produit interne:< u, v>= fu. v dv. Dans notre cas, il s'agit d'une 
intégration sur la longueur LTOT du conducteur. On écrira sous la forme : 
[ 
< wvL(F1 ) > 
< WNs' ~(F1) > 
En intégrant sur la longueur totale, on a : : 












Dans ce système d'équations, le terme de droite correspond aux valeurs du champ 
électrique incident au milieu de chaque segment (coordonnées rn). 
En, on considère pour chaque segment n, une tension généralisée V n définie comme le 
produit du champ Ein (Ns) par sa longueur l'ln: 
(4.22) 
Nous ne considérons ici aucun champ incident (hypothèse 1 en 3.5): 
ë(rn) = 0 (4.23) 




Harrington appelle en [27] : 
Unl = Courants généralisés 
[ Zmnl = hnpédances généralisées 
Wml ~ Tensions généralisées 
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Les termes Zmn définissent les interactions électromagnétiques entre chaque segment. 
Ils ne dépendent que de la géométrie de la structure, des propriétés du milieu, et de la 
fréquence du courant excitateur. 
Remarque : La tension généralisée prise le long du segment n est égale à la somme des 
contributions de chaque courant dans chaque segment rn : 
(4.26) 
(4.27) 
En développant l'expression de l'opérateur L, (4.10) on obtient: 
(4.28) 
( 4.29) 
À partir de la définition des fonctions de base F n' on trouve alors 1 'expression des 
impédances généralisées : 
Sur la longueur du conducteur, on a : 
( 4.30) 
( 4.31) 
En fixant I1 ~Isle courant source, on obtiendra enfin le système à Ns équations et 
(Ns-1) inconnues (courants dans les segments 2 à Ns) : 
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( 4.32) 
Une fois les impédances Zmn et Zs avec 0 S rn, n S Ns déterminées, la distribution du 
courant est calculée simplement en résolvant de façon matricielle ce système. 
4.6. Jonctions entre fils 
De nombreux auteurs se sont heurtés avec plus ou moins de succès à l'étude de la 
diffraction d'une onde plane sur une structure filaire en croix. Ceci a fait l'objet de 
nombreuses publications. De ce fait, de nombreuses approches numériques et 
analytiques ont été développées pour prendre en compte la loi de Kirchhoff sur les 
courants. 
Ainsi, cette méthode de collocation avec des fonctions de base triangulaire semble être 
inadaptée aux jonctions multiples, sauf si les fonctions-test sont elles aussi 
triangulaires. Un code développé, utilisant des fonctions de base rectangulaires et des 
fonctions de test impulsions, propose une méthode numérique pour traiter les jonctions 
multiples basées sur une redistribution des charges aux jonctions. En ce qui concerne 
les autres codes qui utilisent des fonctions de base et de test plus sophistiquées, le 
traitement des jonctions multiples peut être résolu par la procédure de chevauchement 
des segments (overlapping wires). Ce modèle de jonction, présenté dans [48], est l'un 
des plus performants. Il permet de respecter la loi de Kirchhoff de la théorie des circuits 
basse fréquence sur les courants de façon implicite sans ajout d'équation. L'exemple le 
plus simple pour illustrer une jonction est celui de la jonction d'un fil, avec lui-même 
sans changement de rayon. Une telle jonction peut être imaginée en tout point d'un fil 
rectiligne. Lorsque les fonctions de base et de test sont des fonctions triangulaires, 
linéaires ou sinusoïdales, chaque segment du fil supportant une fonction triangulaire 
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peut être considéré comme étant relié au segment suivant par une jonction s'étalant sur 
le support d'une demi-fonction triangulaire. 
Une autre méthode a été développée. Elle est basée sur le traitement numérique des 
couplages entre segments. 
Pour notre part, lorsque l'on étudie une structure présentant une jonction multiple, on 
considère un fil prolongé par un élément parcouru par un courant caractéristique de la 
jonction. Ce courant est obtenu à chaque pas de temps en appliquant la loi des nœuds 
à la jonction. 
Lorsque l'on se trouve dans le cas d'une jonction, on doit s'assurer localement: 
• du respect des lois de Kirchhoff; 
• de la continuité du potentiel électrique scalaire. 
L'expression de Zmn est alors modifiée localement à partir de la méthode de 
Schelkunof, qui consiste à remplacer localement l'équation de continuité en imposant 
pour chaque nœud de Nj conducteurs [49]. 
I~~1 1; (E) = -jw J q(l')dl' ( 4.33) 
Le calcul de chaque impédance Zmn est très coûteux en ressources informatiques, car 
il fait intervenir une intégrale de Sommerfeld. Plusieurs méthodes ont été proposées 
dans la littérature. On pourra, par exemple, utiliser la méthode de quasi Monte-Carlo. 
La référence [50] propose quant, à elle, de réaliser une estimation par interpolation à 
partir d'un ensemble de valeurs pré calculées pour l'intégrale. 
Le modèle qui sera utilisé s'affranchit du calcul des intégrales de Sommerfeld en 
utilisant la méthode des images. On ramène l'ensemble des Nssegments situés dans un 
milieu non homogène (sol/air) à 2XNs segments situés dans un milieu homogène. On 
associe, pour cela, à chaque segment original, son image. L'ordre du système (4.32) 
augmentera, mais les termes de la matrice impédance généralisée seront plus simples à 
calculer. 
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4.7. Avantages de l'application de cette méthode 
La méthode des moments présente l'avantage de ne modéliser que le circuit (les 
structures métalliques), et non pas tout l'espace environnant. Ainsi, elle est la mieux 
adaptée pour la modélisation de fils minces (fins et longs). Cette méthode permet 
l'insertion facile de composants discrets dans la structure en définissant simplement 
l'impédance équivalente au niveau du segment correspondant. 
Cependant, cette méthode est plus délicate lors de la résolution de problèmes avec 
diélectriques ou matériaux magnétiques. La MoM est une méthode fréquentielle. Ainsi, 
le traitement de problèmes non linéaires est impossible 
4.8. Limites de la méthode des moments 
4.8.1. Domaine de validité 
Il se limite à un milieu linéaire, homogène isotrope, avec des éléments de longueurs 
caractéristiques< À. De plus, la taille des objets étudiés ne doit pas dépasser quelques 
longueurs d'ondes pour que la simulation soit réalisable numériquement. 
4.8.2. Temps de calcnl 
La méthode des moments fait partie des méthodes exactes. Cependant, une contrainte 
importante de la théorie des antennes est le temps de calcul qui peut devenir très vite 
difficilement réalisable. 
A titre d'exemple, pour une fréquence de 4.1 Mhz, la méthode impose de décomposer 
le canal foudre en cellules élémentaires dont la longueur ne doit pas excéder 3 m. 
Ainsi pour traiter le cas d'un canal foudre, de longueur moyenne 7.5 km, il est 
nécessaire de le décomposer en 2500 segments d'où l'augmentation de la taille de la 
matrice soit la taille de la mémoire. Si bien que la taille du problème est très vite limitée 
par les performances du calculateur utilisé. La méthode des moments sera donc 
appliquée à des structures de taille de l'ordre de quelques longueurs d'onde au 
max1mum. 
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4.8.3. La complexité des équations 
L'évaluation des différentes expressions intégrales et différentielles développées dans 
les équations à résoudre ne peut pas se faire directement sur calculateur. Une mise en 
forme de ces équations est nécessaire. Cette mise en forme consiste généralement à 
faire un développement limité en série de Taylor des fonctions complexes et de 
procéder ensuite à l'intégrale ou à la dérivée de ces fonctions. Ceci est possible en 
adoptant des hypothèses sur les différentes grandeurs caractéristiques telles que les 
dimensions des fils conducteurs par rapport à la longueur d'onde. De plus, le modèle 
fil fin ne peut être appliqué que dans certaines conditions. D'autre part, le choix des 
fonctions de bases et tests conditionne la convergence et la précision de nos résultats. 
4.9. Méthode de validation 
L'objectif est d'utiliser le modèle électromagnétique dans le cadre de l'étude des 
phénomènes liés à la foudre. Le domaine fréquentiel de validation doit donc contenir 
l'essentiel du spectre de l'énergie diffusée par la foudre soit de 100Hz à 1 MHz. Nous 
définirons, pour chaque simulation, plusieurs fréquences de calcul entre 100 Hz et 1 
MHz. Les courbes fréquentielles présentées dans ce document correspondent aux 
valeurs calculées par le modèle électromagnétique pour chacune de ces fréquences, 
avec une interpolation linéaire entre chaque point. 
4.10. Fonue analytique du courant 
Afin de pouvoir étudier le comportement transitoire des systèmes de MALT parcouru 
par une décharge orageuse et sa dissipation à travers un réseau de terre, il est important 
de connaître en premier lieu les caractéristiques du courant de foudre, ainsi que sa 
vitesse de propagation le long de l'arc en retour. 
4.10.1. Le modèle bi-exponentiel 
Le modèle bi-exponentiel est le premier modèle adopté et le plus utilisé dans la 
littérature. Les fonctions exponentielles, fréquemment utilisées par un certain nombre 
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d'auteurs, présentent 1 'avantage d'avoir des transfonnées de Fourier analytiques, ce qui 
pem1et de faire une analyse directe dans le domaine fréquentiel. 
Les études ont pennis de représenter mathématiquement le coup de foudre par un 
générateur de courant à la base du canal dont l'amplitude peut varier de quelques kA à 
quelques centaines de kA. Deux expressions analytiques sont les plus souvent utilisées 
pour représenter le courant à la base du canal. La fom1e d'onde bi-exponentielle est 
définie mathématiquement par la différence entre les deux exponentielles de 
décomposition : 
(4.34) 
Les paran1ètres a et~ sont deux nombres constants en s·1 et lm est un nombre constant 
défini en kA. La figure 4-2 représente l 'allure du courant de fom1e bi-exponentiel 
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Figure 4-2: Forme du courant de forme bi-exponentiel 
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4.10.2. Modèle de Heidler 
En 1985, Heidler a présenté une nouvelle expression analytique montrant le courant à 
la base du canal de foudre. L'utilisation de cette dernière a donné des résultats 
correspondant mieux aux observations expérimentales. 
La forme analytique du courant de foudre d'Heidler, se compose de sommes de 
fonctions exponentielles. Ce type de fonction présente 1 'intérêt d'avoir une transformée 
de Fourier pouvant être calculée de manière analytique, ce qui facilite 1 'analyse dans 
le domaine fréquentiel. 
L'expression du courant de foudre dite de forme de Heidler est de la forme: 
la (;r (t) i(t) =- 1 n exp -
n 1 + (;J Tz 
Avec la valeur de l'} qui est de: 
l'} = exp (- C~) f ~ 
n =Exposant ayant des valeurs comprises entre 2 à 10. 
TJ = Le facteur de correction d'amplitude 
Io= L'amplitude du courant à la base du canal 
(4.35) 
(4.36) 
1:1 et 1:2 représentent respectivement la constante de temps de front et la constante de 
décroissance 
Une autre expression généralement utilisée pour décrire la forme d'onde à la base du 
canal proposé par Heidler dans le cas d'arcs subséquents est la somme de deux 
fonctions d'Heidler 
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( t )n' ( t )n' 
·co ) _ lo1 r 11 (-t-) laz r 21 (-t-) ! , t - n exp + n exp 
nz 1 + (-t-) 1 Ttz nz 1 + (-t-) ' Tzz 
T11 T 21 
( 4.37) 
4.11. Cas d'étude 
Plusieurs types de prise de terre ont été étudiés lors de cette recherche. On s'intéressera 
ici au conducteur enterré horizontal et vertical. Les conducteurs ont une section de 50 
mm2 , soit un rayon a~ 4 mm. 
Dans le but de tracer leur réponse fréquentielle, ces prises de terre ont successivement 
été soumises à des chocs de foudre déclenchée ou à une impulsion de courant générée 
par un générateur de choc. On a obtenu les caractéristiques IZn(f)l de chaque prise de 
terre. On se trouve ici confronté au problème du choix de la résistivité et de la 
permittivité relative pour un sol homogène. Pour la permittivité relative, on utilisera les 
valeurs de permittivité relative qui sont de :10-30-50 qui définissent une gamme de 
valeurs cohérentes pour un sol de type argileux plus ou moins humide. Nous allons 
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Figure4-3 :Prises de tmres étudiées 
4 .11. Effet de la P. m·mittivité 
Nt-us essayons d'analys.er 1 'influence· de cette dernière sut les prises de terre, poJJr une 
résistivité de sol égale à lOO Qm. 
4.12.1. Cas de la.premièl'e configur:atiolf 
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Impedance pour differentes permittivités 
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---- Permittiv ité= 10 
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Figure 4-4 impédance de la prise de terre 
Argurnents pour différentes perrnittivités 
70 
---- Permittivité==10 
60 ---- Permittivité=30 
---- Permittivité=50 
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Figure 4-5 Arguments de la prise de terre 
Sur la gamme de fréquence de 100Hz jusqu'à 104 Hz, l'impédance pourrait être ramenée 
à sa valeur de résistance car elle est stationnaire. En haute fréquence elle présente un 
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comportement inductif. De même pour le déphasage, il est faible en basse fréquence. 
Cependant en haute fréquence, elle augmente quand la fréquence augmente. 
4.12.2. Cas de la deuxième configuration 
Il s'agit ici de la deuxième configuration. On s'intéressera ici au conducteur vertical 
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Figure 4-6 : impédance de la prise de terre 
1 0 ° 
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Arguments pour différentes permittivités 
70 
--- P ermittivité=10 
--- Permittivitê=30 
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Figure 4-7 : Arguments de la prise de terre 
A travers les résultats, on remarque que la permittivité du sol ne semble pas avmr une 
influence importante sur la réponse fréquentielle de ce type de mise à la terre de faible 
entendue. 
4.13. Effet de la résistivité 
Pour la résistivité, on utilisera les valeurs suivantes qui sont de :100 Q.m - 500 Q.m et 
1000 n.m avec une pennittivité de 5. 
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lm pedance pour differentes résistivités 
60 
--- Résistivité-1 00 
--- Résistivité:::::5QO 
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Figure 4-8 : impédance de la prise de terre pour la configuration 2 
On note que ces résultats montrent une bom1e correspondance. Plus la résistivité du sol 
augmente, plus l'impédance augmente. Elle semble avoir une influence importante sur 
la réponse fréquentielle de ce type de mise à la terre de faible entendue. Plus elle devient 
grande, plus son impédance varie et augmente. 
4.14. Conclusion 
L'objectif de ce chapitre est la résolution de l'équation intégrale du champ électrique. 
La méthode de résolution retenue est la méthode des moments dans le domaine 
fréquentiel. 
Elle utilise les fonctions de type porte pour représenter la solution discrète du courant. 
Concemant les fonctions tests, on utilise la méthode de collocation (impulsion de 
Dirac) plutôt que la méthode de Galerkin qui nécessite une intégration supplémentaire 
et présente une implémentation plus difficile. Cette méthode numérique est appliquée 
sur des cas de mise à la terre simple des installations éoliennes pour voir sa portabilité. 
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Le chapitre suivant présente les performances des différents modèles de systèmes de 
mise à la terre complexes des éoliennes soumis à la foudre. 
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CHAPITRES 
PERFORMANCE DES SYSTÈMES DE MISE À LA TERRE DES INSTALLATIONS 
ÉOLIENNES 
5.1. Perfonnance des systèmes de mise à la terre 
L'étude des comportements dynamiques des réseaux de mise à la terre des installations 
éoliennes nécessite d'avoir un regard précis et localisé sur les composants du système. 
Les chapitres précèdent nous ont permis de cerner les différents moyens de modéliser 
les structures de nos réseaux éoliens. Le but de ce dernier chapitre est maintenant de 
nous appliquer à la modélisation effective de ces structures complexes. 
Afin d'évaluer les performances du système de protection de mise à la terre des éoliens, 
un modèle permettant une simulation fréquentielle a été développé. Il est donc 
nécessaire de réaliser une simulation temporelle sur une certaine période de 
fonctionnement afin d'estimer les performances. Le modèle est intéressant, s'il permet 
d'évaluer si un système de mise à la terre des éoliens donné, répond aux exigences de 
protection pour une certaine distribution du courant donné. Il permet également 
d'étudier l'influence des différentes composantes des systèmes de mise à la terre que 
constituent l'entrée, la sortie et la charge électrique sur les performances du système. 
Nous en déduirons ici les paramètres qui influencent les systèmes de mise à la terre des 
éoliens soumis à des transitoires de foudre tout en proposant des alternatives qui 
s'offrent au sol plus résistif. 
5.2. Présentation du modèle 
Nous avons présenté dans le chapitre précédent, comment obtenir une représentation 
fréquentielle d'un système de mise à la terre, en définissant la matrice impédance [Z] 
[51] qui relie pour chaque fréquence f, l'ensemble des courants à chaque point de 
connexion à 1 'ensemble de potentiels scalaires correspondants. 
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Nous cherchons à disposer d'un outil permettant de calculer l'interaction du réseau 
avec le système de mise à la terre lors d'un transitoire électromagnétique de foudre, 
c'est-à-dire d'imposer à chaque pas de temps, la relation entre les tensions et courants 
en chaque point de connexion. 
La référence [32] a présenté une première méthode pour inclure dans EMTP, le modèle 
de prise de terre considéré. Son approche est basée sur 1 'utilisation de lignes dont 
l'impédance caractéristique est égale aux impédances d'entrée de la mise à la terre. 
Pour un système de mise à la terre disposant de nombreux points de connexion avec le 
réseau électrique, le schéma équivalent est donc rapidement complexe. 
5.3. Exploitation du modèle 
L'outil de modélisation des systèmes de mise à la terre des éoliennes que nous avons 
présenté est appliqué sur trois exemples afin de montrer son intérêt. 
• le premier exemple est une étude sur une grille de protection d'un pylône éolien. 
Pour différentes résistivités, on désire connaitre la tension associée au courant 
de foudre; 
• le deuxième exemple est une étude de protection d'une installation éolienne par 
une grille de mise à la terre. D'une part, on modélise dans ce cas précis, la grille 
de mise à la terre par une simple résistance, ce qui revient à négliger son 
comportement inductif. D'autre part, nous appliquons notre modèle 
électromagnétique. Nous effectuerons une comparaison pour dégager le cas 
précis et plus rigoureux; 
• le dernier exemple est une étude de protection de trois pylônes éoliens. On 
souhaite étudier l'éventualité d'une liaison souterraine des prises de terre d'un 
parc éolien. 
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5.4. Étude d'un système de mise à la terre 
Nous nous intéressons ici à la modélisation d'une grille de mise à la terre de pylône 
éolien pour des calculs de coordination d'isolement et de compatibilité 
électromagnétique. Comme nous l'avons vu au deuxième chapitre, ces systèmes sont 
très étendus (ils couvrent souvent une surface supérieure à 25 m'=), ce qui limite 
théoriquement la validité des modèles de types 'résistance simple' pour des études de 
transitoires rapides. Nous nous servirons ici du modèle que nous avons présenté comme 
modèle de référence afin de répondre à cette question par 1llle étude comparative. Nous 
présenterons aussi les résultats en tenant compte des différents facteurs qui influencent 
sur la réponse transitoire des mises à la terre. 
5.4.1. Grille de mise à la terre d'un pylône éolien onshore 
Le système de mise à la terre est une grille enterrée dont la surface totale est de quelques 
dizaine de mètres carrés à 1llle profondeur de 0.5 rn et pour laquelle les conducteurs 
sont longilignes parallèles et perpendiculaire ayant nne section de 50 mmz. Le pylône 
éolien est frappé par la foudre. Pour évaluer la tension associée au courant de foudre 
au milieu de la grille (figure 5.2), on a considéré les valeurs suivantes pour les 
résistivités de sol qui sont : 100 .O..m, 500 .O..m et 1000 .O..m et de permittivité relative 
~régale à 5. 
Injection point 
/? 
Figure 5-1 : Grille de protection d'un pylône éolien 
Figure5-2 : illustration dela !iituationphysiqu e 
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Figure 5-3 :impédance transitoire 
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Angles ,pouf differente a- resistivités &•• ·----....;.:.;.r====;.:.;.;;r-:::=..:..:.=~,;;.;.;r:_----., 
Ri::stwGe= 1œo.m 
--Ré;l<l 1v~~'500011' 
--Rhlo\i>dÔ< lktl ~n 
lu 
20 
Figu1•e 5-4 : Valeur des angles 
La figure tn ontre la varîation de 1 'a:mplîtude de l'impétlance en font tiqn de la fréque11ce 
pour la grtlle Rn exarntnaul. ce1:te fignt e, otl peut vou· que l'itnp~danc~ reste 
tndépendante de la fréct\Jence et égale à la résistanoe de ten·e, à faible fréquence, al lant 
de quelques fréquences j\lsqu'à 10kHz. Dans la gamme des hautes fréquences, elle 
ex:p.,se un comportement mducl:lf et sa valeur devtent plus grande. 
Un des ph éu<:>m~n e·s ici est 1 ar~ actan ce. La gri ll !! est faite des fils d~ cuiVl'c qui est un 
' bon .conducteur. A bass.e fréquente, la valeur des .caractettsl:lques de réststance et de 
r~actan~o tnductive de ces flls· es t g6n~r~l ement tr~s petite. clone tt6gligeâble 
Cependant, à baute fréquence ces valeurs deviennent signifkatives par le Eait que. 
1 'equation de la réactance inducttve ~tarie en fonction de la frequence. 
Vot ci J'~qu~tion d~ l ~.r~actance mductlve. 
X = 2n X f X L. (5 1) 
Avec L l 'inductanoe et Fla fréqtlen~e 
80 
Un fil d'une longueur quelconque pourrait avoir une inductance faible de quelques 11H 
à basse fréquence, ce qui donne une réactance inductive négligeable. Cependant, si on 
admet une fréquence de quelques MHz, la réactance inductive aurait une valeur 
importante, ce qui est non négligeable. 
Courant et Tension Transitoire 
7 000 12000 
--- Résistivité= 100 
- - - Ré sistiv ité=500 
6000 
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0 0 .1 0.2 0.3 0 .4 0. 5 0.6 0.7 0 .8 0 .9 
temps(s) x 10 ·6 
Figure 5-5 : Réponse en tension au point d'alimentation 
La résistivité du sol est l'un des facteurs importants dans la protection des 
infrastructures contre la foudre. En effet, plus la résistivité du sol sera faible (sa 
conductivité élevée), meilleur sera 1' écoulement des charges. Malheureusement, la 
résistivité du sol est un paramètre que l'on ne peut pas modifier facilement, mais avec 
laquelle on doit s'accommoder. La figure 5.5 montre que la résistivité du sol joue un 
rôle important sur la variation de la tension transitoire en tous points de l'électrode. Par 
ailleurs, plus la résistivité du sol augmente, les tensions augmentent selon les valeurs 
de résistivité, ce qui montre l'influence importante de cette dernière sur la réponse 
transitoire de la mise à la terre. 
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5.4.2. Grille de mise à la terre d'un poste de réseau éolien 
On s'intéresse ici au cas d'un poste de transformation d'un réseau d'énergie éolienne 
dont la mise à la terre est une grille étendue. Le dernier pylône éolien de la ligne est 
frappé par la foudre. On considère plusieurs portées de 300 m. Le système de mise à la 
terre est une grille carrée enterrée dont la surface totale est grande à une profondeur de 
1 rn et pour laquelle les conducteurs ont une section de 50 mm2 On désire évaluer la 
tension au coin de la grille comme sur la figure 5-6. La permittivité relative du sol est 
Er ~ 5. On définit pour notre étude, la résistivité du sol et la géométrie de la grille. 
Tableau 5-1: Valeurs de la grille de mise à la terre d'un poste 
Paramètres Valeur 
Coté de la grille SOm 
Résistivité du sol 200 Q.m 
Permittivité relative du sol 5 
~our:IUt d.e fôuilt'E 
Poste de 
'f (:au~Îot•ru.triou 
Figure S-6 : Cas d'étude : gr•ille .d.e. mise à la 'terre d'un :p.oste 
On con${dêrê dans un pî-eni·i~rtêmps, la grille demisê à late)Té 
_)- Modèle simpl.ifie de· mise à la tetn 
On considèt·e :d'ans un premier· temps le modêle le plus simpte pour le système• dëm ise 
à latetre : une S'impie rèsistance R6.oH.z.i\fin de détenniner la valeur de fuoH.:r, on utilise 
!~formule <WPt'<lchèe IEEE [52]: 
. -vpJ; p 
R60Hz"" - . ~ + -· - -4 A Lrov 
(5.2) 
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avec R6oHz, la résistance de la grille en basse fréquence (en Q), p la résistivité du sol 
(en Q.m), LTOT, la longueur totale des conducteurs et A la surface de la grille, On obtient 
alors pour le cas d'étude : 
R6oHz ~2, 10 Q 
? Modèle électromagnétique de mise à la terre 
Fonne du modèle 
L'approche présentée au chapitre 3 nous permet de calculer pour différentes fréquences 
f les termes de la matrice impédance Zmn: 
(5,3) 
IZ11(60Hz)l~ 4,82 Q 
En supposant / 2 = 0, on a: 
Résultats 
Nous avons calculé grâce au modèle électromagnétique les différentes impédances sur 
le domaine fréquentiel [60Hz-lMHz], Le modèle électromagnétique nous donne: 
IZ11(60Hz)l~ 4,82 Q 
On note un écart par rapport au modèle de la résistance, Mais ce résultat présente des 
avantages par rapport au modèle de la résistance pour plusieurs raisons : 
• d'un point de vue pratique, notre approche nous permet de représenter par un 
bloc unique un système de mise à la terre complexe possédant un ou plusieurs 
points de connexion avec le réseau électrique, Notre modèle va nous permettre 
d'estimer les erreurs engendrées par cette simplification, 
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• d'un point de vue théorique, notre modèle hérite de la rigueur du modèle 
électromagnétique des systèmes de mise à la terre en tenant en compte de son 
comportement inductif ou capacitif, notamment pour des transitoires rapides 
pour lesquelles les fréquences mises en jeux vont de la fréquence industrielle à 
quelques MHz. 
On note que l'approche électromagnétique utilisée est la plus précise d'autant plus que 
cette dernière prend en compte tous les accouplements électromagnétiques mutuels et 
propres ente les éléments des conducteurs de terre alors que l'autre approche utilisée 
les néglige. De plus lorsque l'on souhaite étudier le comportement d'un ensemble de 
circuits aériens et/ou souterrains par la théorie électromagnétique, la première étape est le 
calcul de l'ensemble des impédances mutuelles et propres qui entrent enjeu 
Cette étude nous a permis de montrer que le modèle de résistance 60 Hz nous entraîne 
à sous-estimer la montée en potentiel du point d'injection. Ceci vient du fait que l'on 
néglige le comportement inductif de la mise à la terre. 
Lors des études de transitoires électromagnétiques sur les postes, il est important de 
bien choisir parmi les modèles de systèmes de mise à la terre, qui vont des plus simples, 
qui ne sont théoriquement valides qu'en basse fréquence, aux plus rigoureux et 
compliqués. En pratique, l'approche basse fréquence qui consiste à réduire le système 
de mise à la terre à une simple résistance est souvent utilisée, même pour les systèmes 
étendus comme les grilles de postes, ce qui entraine la négligence de leur 
comportement inductif de la mise à la terre. 
5.4.3. Étude de protection de 3 pylônes éoliens 
On s'intéresse ici au cas de trois pylônes éoliens formant un parc d'énergie éolienne 
dont la mise à la terre est une grille individuelle. On injecte le courant de foudre au 
milieu de la grille du premier pylône. On considère des portées de 250 rn chacune. Les 
grilles sont à une profondeur de lm et laquelle pour les conducteurs ont une section de 
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50 mm2 • (Les grilles sont carrées ayant chacun 30 rn de côté et séparées par des cloisons 
de Sm pour chacun) 
La permittivité relative du sol est &-=5 avec une résistivité de 400 .Q.m. 
On désire évaluer les impédances et tensions transitoires en chacun des points de 
connexion qui est le milieu de chaque grille. Les éoliennes sont interconnectées pour 























Figure 5-7 : Mise à la terre de 3 pylônes éoliens 
; 
lm pedance pour differentef> ref>if>tivitéf> 
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Figure 5-9 :Tension transitoire 
_____ G rille 1 
----- Grille2 
_____ G rille 3 
x 10-6 
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À partir de ces résultats, on remarque le comportement de l'impédance transitoire et de 
la tension transitoire. À chaque augmentation du maillage, la limitation de courant de 
défaut est plus rapide due à l'augmentation de voies conductrices. Les résultats des 
figures montrent bien l'effet du point d'injection des pics de courant qui conduit à 
l'épanouissement des courants de défaut, s'il offre plus de chemins de conducteurs. 
5.5. Réseau éolien en mer 
Les éoliennes sont de plus en plus utilisées au large des côtes car, sans obstruction, le 
vent peut souffler fortement et des éoliennes plus grandes peuvent être installées. Les 
grandes zones offshores avec des eaux peu profondes sont particulièrement 
appropriées. La première éolienne offshore a été installée en Suède en 1991, à une 
profondeur de 6 mètres. La puissance de cette turbine avait été évaluée à 210 kW. De 
nos jours, plusieurs projets offshore ont vu le jour et ont tendance à s'accroitre 
considérablement. Dans cette partie, la réponse fréquentielle et les performances 
transitoires des systèmes de mise à la terre d'éoliennes en mer sont étudiées. La figure 
5-10 nous en parle [53]. 
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Figure 5-10 : schéma d'une installation éolienne offshore 
5.5.1. Cas d'une éolienne en mer 
Le système de mise à la terre des éoliennes en mer présente des caractéristiques très 
différentes des installations onshore [54]. Les fondations en béton armé de la turbine 
offshore sont considérées comme son système de mise à la terre. La base de la fondation 
en acier renforcé peut être considérée comme une électrode de terre et le béton devrait 
avoir la même résistivité que le sol environnant. Des simulations sont réalisées pour 
contribuer à une meilleure compréhension du comportement des systèmes de mise à la 
terre en mer, en présence de tensions et de conditions transitoires. 
On considère une éolienne en mer avec les caractéristiques suivantes de sa tige centrale 
long de 80 m. La résistivité de l'eau de mer étant faible , nous l'estimons à 0.2 Q.m. La 
pemüttivité relative est de 80. 
Ull de mer· deo 
re~stint&-de ô.l a,.. 
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GtUle de IIIÎS~11 l11 fellt'e ~ 
l\D&profo•dewr de 15m 
Figw1e 5-11 : Modèle. de système cle. mise àlat taTe pom· éoliellne. en mer 
On considère un courant de foudre de 105 kA qui a été inJecté au sommet âe la tour en 
acier d'éolienne offshore, Les tensions out eté calC\tlés le long de la tour en acier. 
Comme on peut le. voir sur la :figure5.12,.l 'arnplitude de la tension décroît au fur et à 
mesure que l 'on se dirige vers 1 'eau de mer. Une forte ditninution de la tension a été 
observée en pruticulier chez 1 es pruties proches de t•eau de mer. Cette diminution peut 
être expli guée par la très faible :résistivité de l'eau de mer qui r·end 1 'impédance de la 
ten:e très faible, ce qui permet de dissiper une· grande quantité de .courant de défaut. 
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Tension transitoire 
--- 1 5 m de l'eau de mer 
--- 10m de l'eau de mer 
--- 5m de l'eau de mer 
03 0.4 05 06 07 08 09 
temps( us) x 10-6 
Figure 5-12 : Tension transitoire 
Ces résultats ont étudié 1 'effet de la résistivité de l'eau de mer sur les performances du 
système de mise à la terre d'éoliennes dans des conditions de fréquences et de 
transitoires variables. Les résultats ont montré que l'eau de mer joue un rôle important 
ce qui entraîne une diminution de la tension à mesure qu'on se rapproche de celle-ci. 
Dans le cas des systèmes de mise à la terre d'éoliennes en mer, les avantages de 
l'interconnexion sont moins importants en raison de la très faible résistivité de l'eau. 
5.6. Optimisation des systèmes de mise à la terre 
5.6.1. Optimisation par des composants chimiques 
Des composants chimiques sont couramment utilisés pour améliorer les systèmes de 
mise à la terre afin de réduire l'impédance globale de mise à la terre. Cependant, comme 
démontré dans les chapitres précédents, la capacité de ces produits à réduire l'élévation 
du potentiel de terre est limitée. Le même concept s'applique en termes de surface aux 
réseaux de terre des postes. La longueur effective d'un conducteur et la surface utile 
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d'un réseau de terre à haute fréquence ou dans des conditions de transitoire rapide sont 
limitées, en particulier dans le cas de systèmes de mise à la terre enfouis dans un sol de 
faible résistivité. 
Dans cette partie, une méthode est proposée pour améliorer les systèmes de mise à la 
terre afin de réduire l'impédance de la terre en installant le conducteur dans la bentonite. 
Les prises de terre des systèmes éoliens étudiées sont composées de pieux de diverses 
longueurs seuls entourées de bentonite (matériau de résistivité électrique faible). Les 
pieux ont une section de 50 mm2 , soit un rayon de 4mm. 
On présente les résultats obtenus lors de cette campagne. On s'intéressera ici à trois 
configurations de prise de terre : 
• configuration 1 : pieu simple de longueur Lg ~ 2m; 
• configuration 2: pieu simple de longueur Lg ~16m. 
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Fi ~Pire 5-13 : Il:l':ise,de·terre entourée de bentonite 
Poul' 1~ pemtittivtté-relative, .on üttti*eta les vâleüt-s de. 4'0' et &6. Ces vaieùt-s soni 
aiobitrairés mais· ë6hérentes avec les :Valetirs :ife permittivi tê relattve, compri-ses-entre 3 
et 30 pour \Ill s»l de 1;ype·atgileux et entre Hl et HlO pour la \§en-wnite_ On prendra l!ne· 
ré,ûstivité de-.450 !Q,nr. 
> Pi·emière _configuration 




















impedance pour différentes permittivités 
10 3 10 4 
Frequence 
10 5 10 6 
Figure 5-14: Impédance de la prise de terre pour la configuration 1 
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Les résultats de la figure 5-14 montre qu'à faible longueur, le comportement transitoire 
est capacitif. Le système de mise à la terre capacitif aura un meilleur comportement 
vis-à-vis de la foudre. 
~ Deuxième configuration 


























impedance pour différentes permittivités 
10 3 
: -- Perrn~ ttrv rtè=40 
: --Permrttrv rtè=80 
Frequence 
10 6 
Figure 5-15: Impédance de la prise de terre pour la configuration 2 
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On remarque que dans le sol constitué de bentonite entourant l'électrode de terre, plus 
la longueur de 1 'électrode devient importante, le comportement de la prise de terre est 
inductif. 
5.6.2. Effet des dimensions de la grille sur les performances des grilles des mises 
à la terre 
Des études antérieures [55] ont montré que les descentes raccordées au réseau de mise 
à la terre peuvent jouer un rôle important dans l'amélioration des perfom1ances d'un 
réseau de terre. Ici il est proposé d'an1éliorer les perfonnances du réseau de terre en 
créant un autre réseau de surface et avoir plusieurs descentes reliant celui-ci au réseau 
de terre enterré. Analyser cela, revient à mettre en place une grille de 50 m x50 m, 100 
mailles, enfouie à une profondeur de 1 m sous le sol avec une résistivité de 1000 .Q.m .. 
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Le réseau a été alimenté par un des fùs descendants reliant une grille identique installée 
juste au-dessus de la surface naturelle du sol (6 cm) sous les gravillons. Cela permet de 
cotlllecter l'ensemble du système de mise à la terre sous la surface des gravillons. Les 
réseaux sont reliés par de courtes descentes réparties sur tous les points de croisement 
et sur la limite de la grille. 
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Figure 5-17 : Impédance de la grille pour 1000 .Q.m 
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Connecter les grilles, entraîne une réduction significative de l'impédance au point 
d'injection. Plus la longueur devient grande, plus l'impédance est faible, et son 
comportement est inductif. Cela se produit uniquement au-dessus d'une fréquence 
particulière où l'effet inductif devient dominant. Bon nombre des mesures 
recommandées dans les normes pour améliorer le réseau de mise à la terre ont été 
présentées. Les performances fréquentielles ont été étudiées. 
On a constaté que la réponse du réseau de mise à la terre est influencée par 
l'augmentation de la densité de maillage globale. 
L'ajout de barres au réseau de distribution introduit une réduction de l'impédance de 
ce dernier jusqu'à la fréquence de reprise, où l'effet inductif devient dominant. 
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CHAPITRE6 
CONCLUSION ET SUGGESTION DE TRAVAUX FUTURS 
6.1. Conclusion 
Les travaux de recherche présentés dans ce projet de maitrise contribuent à l'analyse 
de la réponse électromagnétique transitoire des systèmes de mise à la terre en régime 
perturbé, particulièrement à la suite d'une décharge de foudre sur les installations 
éoliennes. 
Nous avons tout d'abord identifié et caractérisé les différents paramètres qm 
influencent le comportement des systèmes de mise à la terre, en particulier lorsqu'ils 
diffusent un courant de foudre. La résistivité est l'élément le plus important dans la 
conception des systèmes de mise à la terre. Lorsque sa valeur est très élevée, le potentiel 
engendré par une décharge atmosphérique devient important. 
Une synthèse des méthodes disponibles pour l'analyse du comportement transitoire des 
systèmes de mise à la terre a été aussi décrite. 
Ensuite un modèle a été décrit pour représenter le comportement transitoire des 
systèmes de mise à la terre dans le domaine fréquentiel. Pour ce faire, nous nous 
sommes appuyés sur le modèle électromagnétique. Ce modèle basé sur la théorie des 
antennes, utilise la méthode numérique dite des moments. Le formalisme des antennes 
qui conduit vers la résolution d'un système matriciel en fréquentiel est le plus rigoureux 
mais de mise en œuvre délicate et nécessite des moyens numériques importants Cette 
modélisation fréquentielle nous a finalement permis d'établir diverses règles 
d'ingénierie permettant d'optimiser la structure des systèmes de mise à la terre des 
installations éoliennes. 
Enfin, notre modèle nous a permis également d'estimer les réponses temporelles de l'onde 
électromagnétique créée par le système de mise à la terre sur son environnement matériel 
et proposer des solutions d'optimisations au sol plus résistif. 
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La contribution donnée dans ce travail, grâce à des simulations, pourrait être 
l'application des pratiques d'ingénierie afin d'évaluer les réponses fréquentielles et 
temporelles dans des systèmes de mise à la terre des éoliennes. 
6.2. Suggestion de travaux futurs 
Les travaux de recherche présentés dans ce mémoire de maîtrise ont donné des résultats 
attrayants. Toutefois, ces travaux peuvent encore être améliorés dans certains aspects 
en incluant les éléments suivants : 
• étude des prises de terre de sol hétérogène; 
• étude des prises de terre des éoliennes avec la prise en charge de tous ces 
composants; 
• calculer les contraintes électromagnétiques imposées aux câbles de connexwn 
enterrés; 
• disposer d'une alternative aux formules approchées pour les configurations où 
celles-ci se montreraient inapplicables. 
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